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Executive Summary

Deutsch

Im vorliegenden Bericht werden die wichtigsten Resultate der Auswertung Langzeit-Betriebserfahrung
der PV-Larmschutz-Anlage A13 prasentiert. Die PV-Anlage A13 war zum Zeitpunkt der Erstellung
1989 mit 104 kWp Nennleistung die damals grésste Netzverbundanlage der Schweiz und blieb bis
2017 mit den urspringlichen PV-Modulen in Betrieb. 2005 wurden die Wechselrichter sowie gestohle-
ne PV-Module ersetzt und die Anlage ging vom Bundesamt fiir Energie an das lokale Elektrizitatswerk
Tamins (heute Rhiienergie AG) Uber. Damit stehen insgesamt 28 Betriebsjahre der urspriinglichen
PV-Anlage zur Auswertung zur Verfigung. Nachdem die Ertrdge der PV-Anlage 2016 im Verhaltnis
zum urspriinglichen Ertrag um knapp 40% zurlickgegangen waren, ist 2017 ein Repowering der PV-
Anlage mit neuen PV-Modulen und Wechselrichtern erfolgt. Die Analyse der Ertragsreduktion und Er-
mittlung der Ursachen sowie Ableitungen von entsprechenden Erkenntnissen und Empfehlungen fir
den Langzeitbetrieb von PV-Anlagen ist das zentrale Ziel dieses Projekts. Die PV-Anlage A13 eignet
sich fUr diese Untersuchung besonders gut, da bis 2004 eine ausfihrliche Messkampagne durch TNC
durchgefiihrt wurde, in der Messwerte in hoher Qualitat aufgezeichnet und ausgewertet wurden.

15 PV-Module sowie ein Wechselrichter von der urspriinglichen Anlage sind Ende 2018 auf kalibrier-
ten Prufstdnden der Fachhochschule Burgdorf (BFH) und dem Flasher der Zircher Hochschule flr
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur ausgemessen worden. Die polykristallinen PV-
Module vom Typ Kyocera mit ca. 47 Wp Nennleistung sind auf dem LED-Flasher der ZHAW und er-
ganzend mit Elektrolumineszenz-Aufnahmen (EL) untersucht worden. Die nicht sonnenexponierten
PV-Module (Referenzmodule) weisen weiterhin die urspriingliche Nennleistung auf, wahrend die Mo-
dule von der Anlage durchschnittlich 20% Leistungsreduktion, variierend von 15%...37%, aufweisen.
Dies entspricht einer jahrlichen mittleren Reduktion von 0.55...1.32%. Die EL-Bilder zeigen deutlich
beschadigte Zellen in den Modulen mit Leistungsreduktion. Fir den auf dem Priifstand der BFH unter-
suchten Wechselrichter SolarMax 60SE wurde der europadische Wirkungsgrad von 91.61% ermittelt.
Im Vergleich zum messtechnisch ermittelten Wirkungsgrad des Wechselrichters von 92.64% aus den
ersten drei Betriebsjahren ist dies eine minimale Reduktion von -1.12%. Die Solarstrahlung in Modul-
ebene wurde 1989-2004 messtechnisch erfasst und fir die Periode 1999-2017 anhand der gemesse-
nen MeteoSchweiz-Werte standortspezifisch umgerechnet. Dabei kann Uber die gesamte Betriebs-
dauer eine zunehmende Tendenz der vorhandenen Solarstrahlung (+2.9 kWh/m?a) festgestellt wer-
den, welche fiir die Betriebsperiode 2005-2017 mit +14.3 kWh/m?a deutlich ausgepragter ausfallt. An-
hand einer Computermodellierung der PV-Anlage, welche auf den gemessenen reduzierten Wir-
kungsgraden der Schlusselkomponenten PV-Module und Wechselrichter basiert, sind Soll-Ertrags-
Szenarien berechnet worden. Diese sind mit den effektiven Ertradgen verglichen worden. Die zusatzli-
chen erheblichen Abweichungen sind hdchstwahrscheinlich durch Ausfalle und Fehlfunktionen der
Balance of Systems (BoS) Komponenten, also DC-Verkabelung, Klemmen, Sammelkasten, Siche-
rungselemente, etc., bedingt. Der Einfluss der Degradation der BoS Komponenten ist dhnlich, respek-
tive gegen Ende der Betriebsdauer teilweise sogar grdsser, als der Einfluss der Degradation der Mo-
dule. Die Performance Ratio (PR) der PV-Anlage hat sich wahrend dem stabilen Betrieb in der ersten
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Betriebsphase 1990 bis 2004 nur minimal verschlechtert. In der zweiten Betriebsphase ab 2005 bis
2017 ist hingegen mit guter Naherung eine lineare Abnahme von -0.032/a nachweisbar.

Die Resultate zeigen, dass die Qualitat, Zuverlassigkeit und erwartete Lebensdauer der BoS-
Komponenten fir den Ertrag Uber die gesamte Laufzeit einer PV-Anlage von ahnlicher Relevanz wie
die Degradation der PV-Module sind. Die PV-Module und Wechselrichter weisen eine Degradation im
erwarteten Rahmen auf. Fortschritte in der Fertigung und der Qualitatssicherung der BoS-
Komponenten lassen in diesem Bereich Verbesserungen bei neuen Anlagen erwarten. Eine perma-
nente Anlagentberwachung in Kombination mit der Erfassung der nutzbaren Solarstrahlung sind fir
die Erkennung und zeitnahe Behebung von Komponentenausfallen und damit stabile und hohe Anla-
genertrage und -performance essentiell. Mit sinkenden Investitionskosten wird der relative Anteil der
Betriebs- und Unterhaltskosten an den Stromgestehungskosten flr PV-Anlagen grdsser. Ertrags-,
Performance- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind entsprechend differenziert durchzuflhren.
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Frangais

Ce rapport présente les plus importants résultats de I'évaluation d’'une expérience de fonctionnement
a long terme du systéme de protection contre le bruit PV A13. Le systéme de protection contre le bruit
PV A13, d'une puissance de 104 kWp, a été construit en 1989. |l s'agissait alors du plus grand sys-
teme de réseau de Suisse et fonctionnait jusqu'en 2017 avec les modules PV d'origine. En 2005, les
onduleurs et les modules PV volés ont été remplacés et le systeme est passé de la Confédération a
EW Tamins (aujourd'hui Rhiienergie AG). Cela signifie que 28 années de fonctionnement du systéme
PV d'origine sont a disposition pour évaluation. Aprés que les rendements du systéme photovoltaique
ont chuté de prés de 40%, un rééquipement du systéme photovoltaique avec de nouveaux modules
PV et des onduleurs a été effectué en 2017 (Repowering). L’analyse de la réduction du rendement et
la détermination des causes sont au cceur de ce projet, ainsi que I'élaboration d’'informations et de
recommandations appropriées pour le fonctionnement a long terme des installations photovoltaiques.
Le PVA A13 est particulierement bien adapté a ces enquétes, car une campagne de mesure détaillée
a été menée par TNC jusqu'en 2004, au cours de laquelle les mesures ont été enregistrées et éva-
luées en haute qualité.

15 modules PV ainsi qu'un onduleur du systéme d'origine ont été mesurés sur des bancs d'essai cali-
brés de I'Université des sciences appliquées de Burgdorf (BFH) pour I'onduleur et le clignotant de
I'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a Winterthur. Les modules photovoltaiques
polycristallins (Kyocera 47 W) ont été testés sur le clignotant a LED du ZHAW et en outre par électro-
luminescence (EL). Les modules photovoltaiques non exposés au soleil (modules de référence) con-
servent la puissance nominale initiale, tandis que les modules du systéme réduisent en moyenne de
20% la consommation d'énergie, varie de 15% a 37%. Cela correspond a une réduction moyenne an-
nuelle de 0,55 a 1,32%. Les images EL montrent des cellules clairement endommagées dans les mo-
dules avec réduction de puissance. L'efficacité européenne de 91,61% a été déterminée pour I'ondu-
leur SolarMax 60SE testé sur le banc d'essai BFH. Ceci représente une réduction minimale de -1,12%
par rapport au rendement mesuré des 3 premiéres années de fonctionnement de l'onduleur de
92,64%. Le rayonnement solaire au niveau du module a été enregistré par mesure en 1989-2004 et
converti pour la période 1999-2017 sur la base des valeurs MétéoSuisse mesurées par site. Sur l'en-
semble de la durée de vie, on constate une tendance a la hausse du rayonnement solaire existant
(+2,9 kWh / m2a) qui, pour la période d'exploitation 2005-2017, est nettement plus prononcée avec
+14,3 kWh / m?a. Sur la base d'une modélisation informatique du systéme PV, basée sur les rende-
ments réduits mesurés des composants clés des modules PV et des onduleurs, des scénarios de
rendement cible ont été calculés. Celles-ci ont été comparées aux rendements effectifs. Les écarts
importants sont probablement dus a des défaillances et a des dysfonctionnements des composants
de la balance des systémes (BoS), c’est-a-dire des cables a courant continu, des terminaux, des col-
lecteurs, des éléments de fusibles, etc. L'effet de la dégradation des composants BoS est similaire,
méme supérieur a celui de la dégradation du module vers la fin du temps de fonctionnement. Le rap-
port de performance (PR) de l'installation photovoltaique ne s'est que légérement détérioré au cours
du fonctionnement stable de la premiére phase d'exploitation de 1990 a 2004. Dans la deuxiéme
phase d'exploitation de 2005 a 2017, une diminution linéaire de -0,032 / a pu toutefois étre démontrée
avec une bonne approximation.
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Les résultats montrent que la qualité, la fiabilité et la durée de vie attendue des composants BoS pour
un rendement sur toute la durée de vie d'un systéme PV sont aussi importantes que la dégradation
des modules PV. Les modules PV et les onduleurs montrent une dégradation dans la plage attendue.
Les progres réalisés dans la fabrication et I'assurance qualité des composants BoS suggérent des
améliorations dans les nouveaux équipements dans ce domaine. La surveillance permanente du PVA,
associée a la détection du rayonnement solaire utilisable, est essentielle pour la détection et la correc-
tion rapide des pannes de composants, et donc pour des rendements et des performances systéme
stables et élevés. Avec la diminution des colts d'investissement, la part relative des colts d'exploita-
tion et de maintenance dans les colts de production d'électricité des systémes photovoltaiques aug-
mente. Les calculs de rentabilité, de performance et de rentabilité doivent étre différenciés en consé-

quence.
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English

This report presents the most important results from the evaluation on the long-term performance of
the PV power plant installed along the noise barrier of the A13 highway near Chur (GR). The PV plant
at the time of its construction 1989 was the largest PV plant in Switzerland (104 kWp) and remained in
operation with the original PV modules until 2017. In 2005, the inverters and several stolen PV mod-
ules were replaced and the plant was handed over from the Federal Office of Energy to the regional
power provider Elektrizitdtswerk Tamins (today called Rhiienergie AG). When the yield of the PV plant
around 2016 was reduced about 40% compared to the original yield, it was decided that the PV sys-
tem was to be repowered with new PV modules and inverters in 2017. Overall, data of total 28 years
of operation of the original PV system is now available for evaluation and analysis. The detailed analy-
sis of this overall yield reduction and the evaluation of the possible causes as well as the findings of
corresponding insights and recommendations for the long-term operation of PV plants is the central
aim of this project. The PV plant A13 is particularly suitable for an in-depth analysis, as a detailed
measurement campaign, carried out by TNC from the plants start until 2004, provides systematically
recorded and evaluated measurement data.

15 PV modules and 1 inverter from the original PV plant were measured at the end of 2018 on cali-
brated test equipment of the University of Applied Sciences Burgdorf (BFH) for the inverter and a
flasher of the Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) in Winterthur. The polycrystalline PV
modules (type Kyocera with approx. 47 Wp nominal power) have been tested on a LED Flasher and
additionally with electroluminescence (EL). The non-solar-exposed PV modules (acting as reference
modules) show power ratings on the same level as the original power ratings, while the modules com-
ing from the plant have an average nominal power reduction of 20%, varying from 15% to 37%. This
corresponds to an annual average reduction of 0.55 ... 1.32%. The EL images clearly show damaged
cells on the modules with power reduction (Cell Cracks). The european efficiency coefficient of
91.61% was determined for the SolarMax 60SE inverter tested on the calibrated BFH test bench.
Compared to the measured field efficiency coefficient of 92.64% during the first 3 years of operation,
this is a minimal reduction of -1.12%. The solar radiation in module plane was recorded by measure-
ments between 1989-2004 and converted for the period 1999-2017 based on site-specific measured
MeteoSwiss data. Over the entire operating period 1990-2017, an increase in solar radiation (+2.9
kWh/m?a) can be shown, which for the operating period 2005-2017 is significantly more pronounced at
+14.3 kWh/m?a. Based on a computer modeling of the PV plant, which uses the measured reduced
efficiencies of the key components PV modules and inverter, scenarios have been calculated resulting
in different target yields. These have been compared to the measured yields. The additional significant
deviations are most likely due to failures and malfunctions of Balance of Systems (BoS) components,
e.g. DC wiring, terminals, connections, fuse elements, etc. The influence of the degradation of the BoS
components is similar or in some cases even greater than the influence of the degradation of the
modules on the overall yield. The performance ratio (PR) of the PV plant has only slightly deteriorated
during the stable operation period in the first phase from 1990 to 2004. In the second phase of opera-
tion from 2005 to 2017, however, a linear decrease of -0.032/a can be demonstrated with good ap-
proximation.
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The results show that the quality, reliability and expected lifetime of the BoS components are as rele-
vant as the degradation of the PV modules for constantly high yields and PR of a PV plant. The PV
modules and inverters show degradation in the expected range. Progress in manufacturing and quality
assurance of BoS components suggest improvements for newer PV plants in this area. Permanent
monitoring of the PV plant in combination with site-specific solar radiation are essential for the recogni-
tion and timely repair of component failures and thus stable and high system yields and performance.
With decreasing investment costs of PV plants, the relative share of operating and maintenance costs
in the PV electricity generation costs increases. Yield predicition, performance and economic calcula-
tions have to be adapted specifically and in detail for high reliability.
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1. Ausgangslage

Die 1989 gebaute Photovoltaikanlage an der Autobahn A13 zwischen Felsberg und Domat/Ems im
Kanton Graublinden war die weltweit erste an einer Schallschutzwand installierte PV-Anlage Uber-
haupt, mit 104 kWp (Nennleistung) die damals grésste Photovoltaik-Netzverbundanlage der Schweiz.
Finanziert wurde das Pionierprojekt durch das Bundesamt flr Energie BFE (damals Bundesamt fir
Energiewirtschaft) aus dem Kredit "Pilot- und Demonstrationsanlagen des Bundes". Die Umsetzung
der Anlage geht auf eine Initiative der TNC Consulting AG zuriick, welche bereits einige Jahre zuvor
beim BFE einen Projektvorschlag mit Photovoltaik entlang von verschiedenen Verkehrstragern ein-
reichte. Basierend auf diesem Vorschlag wurde eine vom BFE finanzierte Machbarkeitsstudie erarbei-
tet, welche schliesslich zur effektiven Standortwahl von Felsberg und Domat/Ems fiir eine Pilotanlage
fuhrte. FUr die Projektleitung, die Umsetzung, den Betrieb sowie ein umfassendes Monitoring wurde
ebenfalls die TNC Consulting AG beauftragt. Nach 15 Jahren Betrieb verkaufte das Bundesamt fir
Energie die Netzverbund-Anlage 2005 an das lokale Elektrizitatswerk Tamins, welches fortan auch
den Betrieb der Anlage (ibernahm. 2009 wurde das EW Tamins in die Rhiienergie AG Uberfiihrt'.

Abb. 1: Luftaufnahme der PV-Anlage an der A13 aus dem Jahr 2015 (Quelle: TNC)

Nach insgesamt 28 Jahren Betrieb wurde die Anlage im Jahr 2017 durch die Rhiienergie AG vollum-
fanglich erneuert. Das "Repowering" umfasste den Ersatz aller Module, der zwei Wechselrichter sowie
der gesamten Gleichstromverkabelung. Die Unterkonstruktion der urspriinglichen Anlage wird weiter-

! Rhiienergie stellt sich vor < http://rhiienergie.ch/firma>. 15.2.2019.
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hin genutzt. Diese Gesamterneuerung bietet nun Anlass, um einen Ruckblick mit vertiefter Analyse
des Verlaufs von Betrieb, Performance und Nutzungsgrad der PV-Anlage vorzunehmen um damit aus
den fast 30 Jahren Anlagebetrieb wertvolle Erkenntnisse fir die Zukunft zu ziehen. Gleichzeitig er-
moglicht die Analyse einen Vergleich mit der neuen PV-Anlage am selben Standort. Anstoss fur die
Erneuerung der Anlage war laut der Rhiienergie AG der Umstand, dass die Anlage nur noch 60% der
urspringlichen Leistung erbrachte [1]. Ziel der Analyse ist es, diese Messresultate zu Uberprifen so-
wie die Ursachen flir den Leistungsriickgang zu eruieren. Im Fokus stehen dabei technische Kompo-
nenten und Aspekte des Betriebs sowie der Wartung der Anlage.

Vom Projektstart 1989 bis 2005 wurde von der TNC Consulting AG ein ausfihrliches Monitoring vor-
genommen, in dessen Rahmen die Betriebsaktivitaten regelmassig protokolliert sowie die Perfor-
mance- und Leistungsergebnisse jahrlich analysiert und rapportiert wurden. Es sind detaillierte Mess-
werte erfasst und ausgewertet worden. Das Monitoring ist ab 2005 von der Rhiienergie AG in stark
reduzierter Form weitergefiihrt worden.

Im Rahmen dieses Projektes im Auftrag des BFE wurden nach dem Riickbau der urspriinglichen An-
lagekomponenten 2017 urspriingliche PV-Module und ein Wechselrichter auf kalibrierten Prufstanden
ausgemessen. Ein Sample der urspriinglichen PV-Module wurde 2018 von der Ziricher Hochschule
der angewandten Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur mittels Flasher ausgemessen und analysiert.
Einer der beiden urspriinglichen Wechselrichter wurde an der Fachhochschule Burgdorf (FBH) auf
dem Prufstand ausgemessen. Diese Resultate zusammen mit den Betriebsdaten der Rhiienergie AG
dienen als wichtige Grundlage flir die Beurteilung des Zustands dieser Schlisselkomponenten zum
Ende der Betriebsdauer der PV-Anlage A13.

EnergieSchweiz BFE
Auftraggeber

TNC Consulting AG

Auftragnehmer
Messkampagne, Analyse, Bericht

Datenlieferanten _— T~

Rhiienergie AG BFH ZHAW
Messdaten, Betrieb PV Messung und Analyse Flashen und Analyse PV
Anlage Betriebsphase 2 Wechselrichter Module, Modellierung

Abb. 2: Projektorganisation mit Auftraggeber und -nehmer sowie Datenlieferanten
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2. Projektziel

Die PV-Anlage an der A13 gehdrt weltweit zu den wenigen Produktionsanlagen, welche tber fast drei
Jahrzehnte in Betrieb waren und (in der ersten Betriebshalfte) ausfiihrlich ausgemessen und doku-
mentiert wurden. Diese Ausgangssituation bietet deshalb die seltene Mdglichkeit, langfristige Effekte
in einer PV-Anlage zu untersuchen und besser zu verstehen sowie verwendete Annahmen und Mo-
delle zum Langzeitverhalten von PV-Anlagen zu tberprifen und zu verifizieren. Neben den jahrlichen
Betriebsprotokollen und den Ausmessungen der wichtigsten Komponenten (PV-Module und Wechsel-
richter) 2018 stehen fiir die Analyse auch die Ertragsdaten und die standortspezifischen Solarstrah-
lungsdaten (basierend auf Daten der Messkampagne und gemessenen MeteoSchweiz-Daten) Uber
den gesamten Zeitraum zur Verfligung. Die Auswertung bildet das erste von zwei Teilprojekten zur
PV-Anlage an der A13. Im zweiten Teilprojekt wird 2019 in Zusammenarbeit mit Rhiienergie AG und
dem Kanton Graubunden ein Direktvergleich zwischen der alten und der neuen PV-Anlage an der A13
gemacht werden.

Auf dieser Grundlage stehen folgende Fragestellungen im Fokus:

1. Analyse und Beurteilung der Ertragsentwicklung, der Performance und verschiedener De-
gradationseffekte der Einzelkomponenten (Module, Wechselrichter, etc.) sowie des Gesamtsys-
tems wahrend 28 Jahren Betrieb

2. Untersuchung des Einflusses der Schliisselkomponenten und Ermitteln von zusatzlichen
nicht erfassten Einfllissen zur besseren Quantifizierung und Beschreibung der Performance-
Entwicklung

3. Messtechnische Uberpriifung der Nennleistung der PV-Module als Schliisselkomponenten
nach 28 (bzw. 12) Jahren Betrieb im Flasher. Vergleich zu (urspringlichen) Out of the Box-
Modulen (Referenzmodule); Analyse der Degradation fir die PV-Module Uber die Gesamtbe-
triebszeit

4. Messtechnische Ausmessung der eingesetzten Wechselrichter als weitere Schllisselkompo-
nenten nach 12 Jahren Betrieb; Grundlage fir die Beurteilung der Degradation auf Komponen-
tenebene

5. Analyse der bisherigen Auswertungen im Rahmen der Messkampagne zur Identifikation, Be-
schreibung und wenn mdglich Quantifizierung von zusatzlichen Faktoren, welche Ertrag und Per-
formance beeinflussen

6. Synthese der Erkenntnisse zur Degradation der Schliisselkomponenten sowie der ermittelten
zusatzlichen Faktoren um das Gesamtsystem Uber die ganze Betriebsdauer zu analysieren
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7. Beurteilung der Stromproduktion der untersuchten Anlage unter Bericksichtigung der spezifi-
schen Standorteigenschaften (u.a. Alpenraum mit héherer Sonneneinstrahlung und Schnee-
menge, Nahe zu Verkehrstrager etc.)

8. Einschatzung der gefundenen Resultate und Schlussfolgerungen zu folgenden Fragen: Wie hat
sich die untersuchte PV-Anlage im Langzeitbetrieb verhalten? Welche der gefundenen Resultate
lassen sich auf andere PV-Anlagen ubertragen und welche Phanomene sind anlagenspezifisch?
Welche Faktoren kénnen beeinflusst werden? Was muss berlcksichtigt werden um eine PV-
Anlage méglichst lange und mit hoher Performance betreiben zu kdnnen?

9. Empfehlungen bezlglich Langzeitbetrieb von PV-Anlagen

Im Teilprojekt 2 wird 2019 ein Vergleich von Ertrag und Performance zwischen der urspringlichen und
der nach 28 Jahren sanierten PV-Anlage gemacht werden. Grundlage flir diesen Vergleich werden
u.a. die Auswertungen und Resultate des hier vorliegenden Teilprojekts 1 bilden.
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3. Die PV-Anlage an der A13

3.1. Zeitgeschichtlicher Kontext

Im Dezember 1989 wurde an der Autobahn A13 (damals N13) in der Nahe von Chur (GR) die
schweizweit erste 100 kWp Netzverbund-Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Pioniercharakter
hatte die Anlage zu diesem Zeitpunkt nicht nur wegen ihrer Nennleistung, sondern auch weil weltweit
zum ersten Mal eine Photovoltaikanlage an einer bestehenden Autobahn-Schallschutzwand installiert
wurde. Damit konnte beispielhaft demonstriert werden, wie ertragsmassig relevante erneuerbare
Stromquellen ohne zusatzlichen Landverbrauch realisiert werden kénnen. Diese Doppelnutzung
Schallschutz-Photovoltaik hat sich bewahrt, im darauffolgenden Jahrzehnt international ausgebreitet
und sich technisch laufend weiterentwickelt. Die Anlage an der A13 wurde jedoch zu einem Zeitpunkt
gebaut, als die 6ffentliche Meinung Solarenergie noch immer als primar kostspielig und technisch
unsicher einstufte.

AT NACHRICHTEN SCHWEIZ e
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Abb. 3: PV-Strategie des Bundes fiir Schweizer Verkehrstrdger (SonntagsZeitung, Okt. 1987)

Im Auftrag des Bundesamts fiir Energie flhrte die TNC Consulting AG 1987/88 eine Machbarkeits-
studie fir potenzielle PV-Grossanlagen entlang von Schweizer Verkehrstragern (d.h. an Strasse und
Schiene) durch und entwickelte in diesem Rahmen und basierend auf der gemessenen Solarstrahlung
sowie der Anzahl Kilometer Verkehrstrager ein Flachenkataster fir den Standort Schweiz (siehe
Abbildung 4). Basierend auf dieser Analyse wurden innerhalb des als "optimal" eingestuften
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Quadranten A (mit hoher, d.h. >1200 kWh/m?2, Sonneneinstrahlung pro Jahr und rund 1000 km
Verkehrstrager) vier Standorte definiert, wo Solar-Messstationen eingerichtet wurden um die Faktoren
(a) Solar-einstrahlung, (b) Umgebungstemperatur, (c) Modulertrag und (d) Modultemperatur prazise zu
messen und zu evaluieren.

Nach der Standortevaluierung und Anlageplanung an der A13 folgte 1988 eine ausflihrliche
Testphase, die wahrend 12 Monaten mit 8 Modulen auf der bestehenden Schallschutzwand auf Hohe
der Gemeinde Felsberg durchgefiihrt wurde. Im Herbst 1989 konnte die PV-Anlage schliesslich an der
Schallschutzwand der A13 zwischen den Gemeinden Felsberg und Domat/Ems montiert und
daraufhin im Dezember desselben Jahres in Betrieb genommen werden. Drei Jahre spater, 1992,
wurde in Magadino (Tl), an einem zweiten Standort mit Solar-Messtationen, entlang der Bahnstrecke
eine weitere Grossanlage realisiert.

Sonnen Einstrahlung in der Schweiz

Sonnen < 1200 >1200
Einstrahlung | kWh/m? | kWh/m?
> 36% Winter f A

Quelle: TNC Projekt Studie fiir BFE:
PV Schallschutz Anlagen im Schweizer

Advanced Energy Concepts Verkehrsnetz. Publiziert 8.9.1988 !
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Abb. 4: Standortevaluierung mit Quadranten A-D fiir Solaranlagen entlang von Verkehrstréigern

Das Projekt erlangte tber die Schweizer Grenzen hinaus Aufmerksamkeit und bildete innerhalb des
Landes den Startpunkt fur eine Reihe 6ffentlicher PV-Demonstrationsprojekte im Netzverbund entlang
vom Strassen- und Schienennetz, u.a. in Magadino (TI) 1992, in Giebenach (BL) 1995, in Wallisellen
(ZH) 1997, in Aubrugg (ZH) 1999, in Bruttisellen (ZH) 2000 und am Bahnhof Minsingen (BE) 2008,
welche alle von TNC geplant wurden. Zudem wurden unter anderem auch in Deutschland (z.B. Am-
mersee/Bayern 1997) weitere dhnliche PV-Schallschutzanlagen umgesetzt.
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Abb. 5: Die Anlage an der A13 wurde Ende 1989 in Betrieb genommen

Neben der Okonomie der Solarenergie war schon in diesen Jahren auch der Flachenbedarf fiir
grossere PV-Produktionsanlagen immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen. Die PV-
Nutzung von bestehenden Schallschutzwanden an Schiene und Strasse erwies sich demzufolge als
sehr geeignet, da kein zusatzlicher Raum beansprucht wird und die bestehenden und stark
landkonsumierenden Bauten der Verkehrsinfrastruktur (9.6% der Schweizer Siedlungsgebiets, davon
89% alleine fir Strassen [2]) aufgewertet werden koénnen. Von den durchschnittlich 397 m?
Siedlungsflache pro Kopf werden ganze 127 m? (32%) fir Verkehrsinfrastruktur verwendet, was
gesamthaft mehr ausmacht als die pro Kopf Wohnflache von 112 m? (28%) [3]. Dariiber hinaus eignet
sich der Betrieb von Photovoltaik entlang der Verkehrstrager auch deshalb, weil ein verkehrstechnisch
einfacher Zugang zu den Kontrollstellen der jeweiligen Anlagen stets garantiert werden kann.

Das Gesamtprojekt wurde vom BFE finanziert, wahrend die Projektleitung, die Umsetzung und der
Betrieb wahrend der ersten 15 Betriebsjahre durch die TNC Consulting AG realisiert wurde. In dieser
Zeitperiode hat die TNC regelmassig Monitoring-Aktivitaten durchgefliihrt um die Betriebstlichtigkeit
der Anlage fortlaufend zu Uberprifen und notwendige Optimierungen vorzunehmen. So kam es mehr-
fach zu Betriebsbeeintrachtigungen aufgrund von technischen Problemen sowie durch Diebstahl von
einzelnen Komponenten. Die 15-jahrige Erfahrung im Betrieb der Anlage durch Mitarbeiter der TNC
haben aufgezeigt, dass regelméassige Uberpriifungs- und Wartungsarbeiten essentiell sind fiir eine
gute Produktionsbilanz.

Im Jahr 2005 verkaufte das BFE die Anlage an das lokale Elektrizitatswerk Tamins, welches 2009 zu
Rhiienergie AG umbenannt wurde. Die Rhiienergie AG ist bis zum heutigen Zeitpunkt die Betreiberin
der PV-Anlage an der A13 und hat diese 2017 vollumfanglich mit modernen Komponenten erneuert.
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3.2.

Die seit 1989 produzierende PV-Anlage wurde im Verlauf der knapp drei Jahrzehnte Betrieb punktuell

Beschreibung der urspriinglichen Anlage

ertlchtigt, abgesehen vom Inverter blieben ihre Grundkomponenten jedoch bis zum Repowering im
Jahr 2017 erhalten. Die folgende Beschreibung beziiglich Technologie, Leistung, Standort und Finan-
zierung bezieht sich auf die urspriingliche Anlage von 1989 bzw. 1991 (Ersatz aller Module wegen

einem Fabrikationsfehler).

Tab. 1: Beschreibung der PV-Anlage bei Inbetriebnahme 1989

Urspriingliche Anlage (Stand 1989)
Bau und Inbetriebnahme Herbst/Winter 1989
° Besitzer Bundesamt fiir Energie (BFE) Periode: 1989-2005
£
°E’ Betreiberin TNC Consulting AG Periode: 1989-2005
-]
< Standort A13 bei Felsberg-Domat/Ems (GR)
Nennleistung 104 kWp Strombedarf fiir ca. 30 Haushalte
Panel Typ Kyocera / Typ LA361J48 / 48 Watt | 1991 wurden alle Module ersetzt
(gleiches Modell)
c
% ‘2 Anzahl Panels 2208 Stuck innerhalb von 184 Panelgruppen
0 (]
£ &
9 E‘ Panelfliche 968 m? Lange der Anlage: 828 m
- O
X
Inverter Typ Siemens / Typ Simatic 100 kW Periode: 1989-2005
Nennleistung 104 kWp
"4
o
= Jahresertrag 1991 112'850 kWh Ins Netz eingespeiste Menge
=2
2
3 Spezifischer Jahresertrag 1'085 kWh/kWp
n
2 1991
o
-l
@ Performance Ratio (PR) 0.78
1991
Hohenlage 581 m.u.M.
-z g
s 2
3 S Ausrichtung 6°...21° Abweichung Richtung Ost
= ab Siidausrichtung
© 7]
4 5
< Neigung 45°
- @ Baukosten total ca. 2.4 Mio. CHF
€ 5
2 8
§ E Kostenanteile 41% Module, 14% Inverter, 15%
2 s Tragstruktur, 30% Verkabelung
! —
- Finanziert durch Bundesamt fiir Energie (BFE) Kredit Pilot-/Demonstrationsanlagen
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Als Unterkonstruktion fir die Montage der PV-Module ist ein Stahlgestell ("Tisch") entwickelt worden,
welches mehrere PV-Module aufnehmen kann (3 Reihen a 4 Modulen mit jeweils 48 Wp). Dieses hat
eine effiziente Vormontage und Verkabelung der PV-Module auf die Tische in den Werkhallen des
Tiefbauamts ermdglicht. Die Modultische mit den vormontierten PV-Modulen sind mithilfe eines Krans
direkt ab der Ladeflache von der Autobahn aus auf die La&rmschutzwand platziert worden. Die Modulti-
sche sind im gewlnschten Neigungswinkel mit Klebanker an die Betonwand der Larmschutzwand be-
festigt worden. Die entsprechenden Nachweise zur Statik und Belastungen mussten objektspezifisch
erbracht werden.

!
i
-
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Abb. 6: Schematische Darstellung Aufsténderung der Module an der Schallschutzwand

3.3. Anlagegeschichte in der Betriebsphase 1 (1989-2005)

Zentrale Ereignisse im Verlauf des Anlagebetriebs von 1989-2005 (Betriebsphase 1) und 2005-2017
(Betriebsphase 2) werden im Folgenden im Rahmen einer Timeline dargestellt. Wahrend der ersten
Phase wurde der Betrieb durch die TNC ausfuhrlich dokumentiert. Ab Betriebsiibergabe an das Elekt-
rizitatswerk Tamins / Rhiienergie AG im Jahr 2005 ist die Dokumentation weniger umfangreich vor-
handen. Die protokollierten Ereignisse liefern Hinweise flr die Interpretation von Auffalligkeiten bei der
gemessenen Leistung und Performance Uber die gesamte Betriebsdauer.

Von 1989 bis 2005 verfasste die TNC Consulting AG jahrlich einen Bericht im Auftrag und zu Handen
des BFE, in welchem die Betriebserfahrungen gesammelt und normalisierte Auswertungen der Mess-
daten nach internationalen Standards gemacht wurden. Nach Ubernahme der Anlage durch das EW
Tamins / Rhiienergie AG wurden von der TNC ohne Auftrag bis 2008 weitere Auswertungen der er-
fassten Messwerte vorgenommen. Effektive Jahresberichte ans BFE liegen fur die Jahre seit 2005
nicht mehr vor.
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Timeline Betriebsphase 1 (1989-2005)

Herbst 1989

Die 100 kWp Anlage mit 2208 Modulen wird nach einer ausfuhrlichen Stand-
ortevaluation und Testphase in Chur an der A13 installiert und im Dezember
1989 in Betrieb genommen.

() KYOCER3 Herbst 1991

Aufgrund eines von der TNC Consulting AG festgestellten Erdschlusses an 8
Modulen der Gesamtlieferung von 2208 werden im September 1991 auf Kos-
ten des Lieferanten alle Module bei laufendem Betrieb ausgetauscht.

Herbst 1996

Im Monat Oktober werden 8 Module entwendet (1. Diebstahl).

Friihling 1999

Im April kommt es in einer der Arrayboxen wegen Feuchtigkeit zu einem
elektrischen Kurzschluss. Der entstandene Schaden kann im August 1999
vollstandig behoben werden.

Friihling 2000

Die erste Million kWh wird nach zehn Jahren Betrieb am 31. Marz produziert.
Zu diesem Anlass wird eine riickblickende Analyse publiziert und dafir eine
Pressekonferenz veranstaltet.

2000/ 2001

Es kommt mehrfach zu Ausfallen des Wechselrichters u.a. aufgrund eines de-
fekten Ventilators. Somit wird in den zwei Jahren nur ca. 44-67% des Normal-
ertrags erreicht.

2003 / 2004

ISR

= 2 Der Siemens 100 kW Wechselrichter wird Ende 2004 nach 15 Jahren durch

\ \ zwei neue Wechselrichter ersetzt.

Im Verlauf von zwei Jahren mit insgesamt fiinf Diebstahlen (Juni 2003; Mai,
Oktober, Dezember 2004, Mai 2005) werden insgesamt 508 Panels entwen-
det.

Herbst 2004

0

Bunderant fur Lnege 81

Saten Fodasst GMce of Energy 408 Anfangs 2005 kauft das Elektrizitdtswerk Tamins (heute Rhiienergie AG) die
\ Anlage vom BFE. Der Betrieb und das Monitoring von der TNC wird dabei
2 : fall EW Tamins { .
rh iien erg ie ebenfalls an das amins Ubertragen

Friihling 2005
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3.4. Beschreibung der Anlage beim Handwechsel 2005

Bei der Ubernahme der Anlage durch das Elektrizitdtswerk Tamins im Jahr 2005 wurden Teile der An-
lage renoviert und fehlende Komponenten ersetzt. Im Folgenden wird der Zustand der Anlage Ende
2005 beschrieben. Dieser hier abgebildete Zustand bildet die Grundlage fir die Berechnungen sowie
das Modell fur die Auswertungen des Projekts, auf welche in den Kapiteln 4. Methodik und 0. Resulta-
te ndher eingegangen wird.

Tab. 2: Beschreibung der PV-Anlage beim Handwechsel 2005

Teilerneuerte Anlage (Stand 2005)
Teilerneuerung der Anlage Herbst 2005
% L .
_“E’ Neuer Besitzer 5I%(ﬁl;:élr§2trs€;\/i\gerAl<G'l;amlns (2009 umbenannt Periode: 2005 - heute
(]
£
o . Elektrizitatswerk Tamins (2009 umbenannt q
(=) c =
<=t Neuer Betreiber in Rhiienergie AG) Periode: 2005 - heute
o) - -
Neue Nennleistung 114 KWp Lg’nﬂ?;;g%“rs"mng“"he”
3/4 der Anlage (alte Module):
Panel T Kyocera / Typ LA361J48 / 48 Watt Neue Module (Typ KC 125)
< yp 1/4 der Anlage (neue Module): installiert im Oktober 2005
t Kyocera / Typ KC 125 GHT-2 / je 125 Watt
[
5 - 3/4 urspriingliche Module;
é_ Anzahl Panels 1944 Stick 114 neue Module
2
E] Panelflache 982m? Lange der Anlage: 828 m
2
£ Array Boxen 8 Arrayboxen renoviert
8
Inverter Typ 2 Sputnik SolarMax 60SE Installiert im November 2004
o) - - )
Nennleistung 114 kWp Li/;tﬂkr)lgr urspringlicher Nenn
Zu beachten:
Jahresertrag 2005 (Netz) 60'182 kWh (yahrend der ersten 10 Mona:.
E der Module in Betrieb
)
§ Spezifischer Jahresertrag 2005 541 kWh/kWp
n
E’
Zu beachten:
0.37 (ganzes Jahr 2005) "
. Waéhrend der ersten 10 Mona-
@ Performance Ratio (PR) ten des Jahres waren nur 65%
0.74 (November) der Module in Betrieb
Stillstandverluste und Energie
fir Datenerfassung 2005 1314 kWh
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3.5. Anlagegeschichte in der Betriebsphase 2 (2005-2017)

Neben den registrierten jahrlichen Produktionsdaten wurde vom EW Tamins / Rhiienergie AG eine
Zusammenstellung von Stérungsfallen wahrend der Betriebsphase 2 zur Verfigung gestellt, welche
hier im zweiten Teil der Timeline aufgeflhrt ist.

Timeline Betriebsphase 2 (2005-2017)

2005

Im Sommer werden 2 Messkabel bei Meteobox 1 von Nagetieren voll-
standig durchgefressen. Diese werden vom EW Tamins ersetzt. Nach Re-
novation und Ersatz von entwendeten Panels ist die Anlage ab November
wieder voll in Betrieb.

2012

Es kommt zu einer Stérung vom Wechselrichter 1 und zu diversen Kabel-
briichen. Die Komponenten werden durch die Rhiienergie AG ersetzt.

2013

Es werden defekte Sicherungen in mehreren Arrayboxen festgestellt. Diese
werden von der Rhiienergie AG ersetzt. Im Oktober kommt zu einem Pa-
nel-Kurzschluss. Dieser wird von der Rhiienergie AG Uberbrickt. Im No-
vember wird der Defekt von mehreren Modulen durch mechanische Einwir-
kung festgestellt. 3 Stuick werden durch die Rhiienerige AG ersetzt.

2015/2016

Es kommt wahrend zwei Jahren zu diversen technischen Ausféllen. Die
Stérungssuche und -behebung wird nicht mehr vollzogen.

Herbst 2017

Repowering der Anlage: Alle Komponenten (Module, Wechselrichter, Ver-
kabelung) werden ersetzt. Der Ertrag und die Performance nach dem
Repowering werden im nachfolgenden Teilprojekt untersucht und mit den
Resultaten dieses Projekts verglichen.
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4. Methodik

4.1. Datengrundlage 1: Messdaten

Fir die Performance- und Ertragsanalyse der PV-Anlage an der A13 beziehungsweise deren zeitlicher
Verlauf seit Betriebsstart werden die im Rahmen der Messkampagne TNC im Auftrag des BFE erfass-
ten Zeitreihen von Messdaten aus dem Zeitraum 1989-2005 genutzt. Die technischen Eigenschaften
der Anlage entsprechen der Beschreibung im Unterkapitel 3.2 Beschreibung der urspriinglichen Anla-
ge. Folgende zur Verfiigung stehende Daten wurden im Rahmen der Studie analysiert:

o Daten der Messkampagnen durch die TNC Consulting AG im Auftrag des BFE, 1990-2005,
inklusive Auswertungen in den Jahresberichten fiir das BFE

e Moduldaten: Datenblatter, Nameplate-Angaben, Factory Messungen des Herstellers, Kon-
trollmessungen JRC Ispra der urspriinglichen Kyocera 48 W Module

e Gemessene Solarstrahlung auf Modulebene (Pyranometer) wahrend der Messkampagne
e Auswertungen auf String-Ebene wahrend der Messkampagne
e Auswertungen auf Monats- und Jahresbasis wahrend der Messkampagne

o Ertragswerte (kWh) auf Monats- und Jahresbasis fur die gesamte Betriebsdauer bis 2005

2005 ging die Eigentums- und Betriebsverantwortung der PV-Anlage an das lokale Elektrizitatswerk
Tamins / Rhiienergie AG Uber und die Anlage wurde teilweise erneuert. Primar wurden einzelne
Strings mit neuen 125 Wp Modulen sowie die Wechselrichter ersetzt. Die technischen Eigenschaften
der Anlage nach Instandstellung 2005 entsprechen der Beschreibung im Unterkapitel 3.4 Beschrei-
bung der Anlage bei Handwechsel 2005. Folgende zur Verfligung stehende Daten wurden im Rahmen
der Studie analysiert:

e Messdaten der Messkampagnen durch die TNC Consulting AG fiur die Betriebsjahre
2006...2008

o Ertragswerte (kWh) auf Monats- und Jahresbasis fir die Betriebsdauer bis 2017 von Rhii-
energie AG

4.2. Datengrundlage 2: Prufungsresultate 2018 Systemkom-
ponenten

2017 konnte die TNC Consulting AG 15 PV-Module vom Typ Kyocera LA361J48 (urspringliche 48
Wp Module) wahrend des Rick- und Umbauprozesses der Anlage, ebenso wie einen der beiden
Zentralwechselrichter vom Typ SolarMax 60SE, fir Messungen auf Prifstdnden Ubernehmen. Zusatz-
lich zu den von der Anlage abgebauten PV-Modulen verflugt die TNC Uber 8 originale Module dessel-
ben Typs, welche ohne oder mit sehr wenig Sonnenexposition wahrend der gesamten Zeitdauer im
Keller gelagert worden sind (Out of the Box Referenz-Module).
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Die PV-Module wurden im Rahmen dieses Projekts 2018 auf dem LED-Flasher der Fachhochschule
Winterthur (ZHAW) ausgemessen und untersucht, sodass Aussagen Uber den Zustand der Module
zum Zeitpunkt der Ausserbetriebnahme nach 28 Jahren 2017 mdglich sind.

Der Zentralwechselrichter (Montage 2005) wurde 2018 auf dem kalibrierten Prifstand der Fachhoch-
schule Burgdorf (BFH) ausgemessen. Dabei sind die aktuell glltigen Prifnormen fir Wechselrichter
zur Anwendung gekommen. Um maoglichst aussagekraftige Resultate zum Zustand und Wirkungsgrad
des Zentralwechselrichters bei der Ausserbetriebnahme 2017 zu erhalten, sind die Prifwerte wo sinn-
voll an die realen Einsatzbedingungen der PV-Anlage angepasst worden (Stringspannungen, etc).

4.3. Analyse und Auswertung der Daten

Fir die Betriebsjahre ab 2008 stehen keine vor Ort gemessenen Solarstrahlungsdaten zur Verfligung.
Die Solarstrahlungsdaten in Modulebene werden deshalb standortspezifisch anhand der gemessenen
Werte der Meteo-Stationen von MeteoSchweiz auf Monatsbasis und objektspezifisch durch MeteoTest
berechnet. Die so ermittelten Solarstrahlungsdaten sind ab dem Jahr 1999 verfugbar. Durch die zeitli-
che Uberlappung der zwei unterschiedlichen Datenquellen fiir die Solarstrahlung zwischen
1999...2008 kann ein Vergleich und eine Verifizierung bzw. Validierung der Daten erfolgen. Damit ist
eine Beurteilung der Belastbarkeit der Solarstrahlungsdaten fir die Betriebsjahre mit nur einer Daten-
quelle moglich.

Mit den Uber die gesamte Betriebsdauer erfassten eingespeisten Ertragen der PV-Anlage sowie den
zugehdrigen Solarstrahlungsdaten kann die Performance Ratio (PR) auf Jahres- und Monatsbasis
berechnet werden. Damit wird eine detaillierte Auswertung der strahlungskorrigierten Entwicklung der
Performance der PV-Anlage Uber die gesamte Betriebsdauer mdglich.

Um die Ursachen flr den festgestellten, deutlich reduzierten Ertrag der PV-Anlage in den letzten Be-
triebsjahren 2016/2017 besser beurteilen zu kénnen, werden die Resultate der im Labor ausgemes-
senen Schlisselkomponenten einzeln analysiert. Fur die Beurteilung der Ertragsreduktion werden
dann zwei unterschiedliche Ansatze verfolgt:

(1) Vergleich mit einem Standardjahr, basierend auf den vorhandenen historischen Messdaten
(2) Vergleich mit Berechnungen aus einem Modell, welches anhand der auf den Prufstanden er-
mittelten Kennzahlen der Komponenten erstellt wird

(1) Standardjahr

Fir den Vergleich mit einem Standardjahr werden Mittelwerte Uber die ausgemessenen Betriebsjahre
erstellt. So koénnen fir die PV-Anlage nach der Instandstellung 2004/2005 die Messwerte von
2006...2008 genutzt werden. Dasselbe Vorgehen koénnte auch fir die Betriebsperiode 1990-2003 an-
gewendet werden. Es ist zu bertcksichtigen, dass aufgrund der teilweise ersetzen PV-Module und der
ersetzten Wechselrichter die Betriebsperioden 1990-2003 und 2006-2017 nur mit entsprechenden
Vorbehalten miteinander verglichen werden kénnen.
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(2) Modellberechnungen

Mittels einer Modellierung, welche die PV-Anlage mit den entsprechenden Schlisselkomponenten
abbildet, kénnen Soll-Ertrage fur unterschiedliche Szenarien ermittelt werden. Es wird ein computer-
gestltztes Simulations-Tool flr PV-Anlagen genutzt. Die PV-Anlage wird mit den einzelnen Strings
und Arrays mit den entsprechenden Modultypen und Wechselrichtern abgebildet. Die unterschiedli-
chen Ausrichtungen der Strings kénnen so ebenfalls abgebildet werden. Der Einfluss unterschiedli-
cher Annahmen, zum Beispiel zu der Degradation der PV-Module, kann mittels unterschiedlicher Sze-
narien untersucht werden. Da die Komponenten einzeln hinterlegt sind, kénnen verbleibende Differen-
zen zu den gemessenen Ertragen besser in der Ursache eingegrenzt werden. Anhand von Verglei-
chen mit der Betriebsphase 1, welche danke der Messkampagne gut dokumentiert ist, kann auch eine
Validierung des Modells erfolgen. Ein weiterer Vorteil von Modellberechnungen sind die einfach um-
zusetzenden Anpassungen in den Annahmen.

4.4. Umgang mit unterschiedlichen Datenquellen und Liicken
in den Datenreihen

Eine zentrale Herausforderung fir die Analyse der Ertrags- und Performanceentwicklung Uber den
gesamten Betriebszeitraum besteht darin, dass die Datenverfiigbarkeit und deren Umfang stark vari-
iert und nur wenige Messdaten verlasslich fir den gesamten Zeitraum von 1989-2017 zur Verfligung
stehen (siehe Tabelle 3). Die primaren Datenquellen Uber langere Betriebsdauern sind Mess- und
Produktionsdaten der TNC Consulting AG, Produktionsdaten der Rhiienergie AG und Solarstrah-
lungsdaten von MeteoSchweiz (standortspezifisch umgerechnet von MeteoTest AG). Erganzt werden
diese durch die punktuellen Resultate der Messungen 2018 flir die PV-Module und den Wechselrich-
ter auf den Prufstdnden der Fachhochschulen sowie deren Auswertungen und Analysen.

o Daten aus der Messkampagne TNC Consulting AG: Feldmessdaten Solarstrahlung in Mo-
dulebene, DC Messungen auf String- und Arrayebene, AC Messungen Einspeisepunkt auf
Monats- und Jahresbasis, Temperaturwerte, etc.

o Daten vom Anlagenbetreiber EW Tamins / Rhiienergie AG: Produktionszahlen PV-Anlage
am Einspeisepunkt auf Monats- und Jahresbasis

o Daten von MeteoSchweiz /| MeteoTest AG: Solarstrahlungsdaten standortspezifisch umge-
rechnet ab Messstationen MeteoSchweiz, 1999-2017 auf Monats- und Jahresbasis
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Tab. 3: Ubersicht der bestehenden Datenquellen fiir gesamten Betriebszeitraum 1989-2017
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Wo zeitliche Uberlappungen von Messdaten aus unterschiedlichen Quellen vorhanden sind, sind die-
se Uberlappungen genutzt worden um die Belastbarkeit und die Zuverlassigkeit der Datenquellen zu
beurteilen. Wenn mehrere Datenquellen ahnlicher Qualitdt vorhanden sind, wurde als Wert fur die
Auswertungen ein Mittelwert angenommen. Bei Datenllicken oder offensichtlichen Fehlern in den
Werten sind Korrekturen anhand von alternativen Datenquellen soweit mdglich vorgenommen worden.
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4.5. Unscharfen und Fehlerquellen

Unterschiedliche Grinde kdénnen zu Unschéarfen respektive Einschrankungen in der Zuverlassigkeit
bei den Auswertungen und Resultate flihren.

Die relativ geringe Anzahl urspringlicher PV-Module, welche im Rahmen dieser Untersuchung 2018
ausgemessen und analysiert werden konnten, schrankt die Reprasentativitat der gefundenen Resulta-
te ein. Es besteht eine Unsicherheit in der Haufigkeitsverteilung der gemessenen Leistungswerte tber
alle Module anhand der eingeschrankten Reprasentativitat der Samplegrosse. Von den nach dem
Diebstahl 2005 neu eingesetzten 125 Wp PV Modulen konnten keine Module 2018 auf dem Prifstand
untersucht werden.

Bei den Wechselrichtern konnte 2018 nur einer der zwei seit 2005 operativen Zentralwechselrichter
auf dem Prufstand ausgemessen werden. Das Verhalten des zweiten Wechselrichters ist daher weit-
gehend unbekannt. Anhand von Teilfeldmessungen in den Betriebsjahren 2006-2008 durch die Mess-
instrumente Messkampagne TNC konnten Teilvergleiche fir die ersten Betriebsjahre gemacht wer-
den.

Es bestehen sowohl bei den in der Messkampagne eingesetzten Messgerate als auch bei den Mes-
sungen auf den Prifstdinden Messungenauigkeiten.

Wahrend flir die urspringlichen PV-Module Resultate aus kalibrierten Flashermessungen sowohl
beim Bau der Anlage als auch beim Rickbau vorhanden sind, sind die Ausgangswerte fir die 2005
neu eingesetzten Wechselrichter betreffend Wirkungsgrad basierend auf Berechnungen aus den Be-
triebsmessungen erfolgt. Diese Prifstandmessungen gemass den geltenden Normen und Verfahren
wurden 2018 durchgeflihrt.

Insgesamt ist die Datenlage fur die PV-Larmschutz-Anlage A13 trotzdem sehr gut und die Belastbar-
keit der Resultate wird als hoch beurteilt. Dies unter anderem dank der detaillierten und langfristigen
Messkampagne, den vorhandenen zeitlichen Uberlappungen von verschiedenen Datenquellen zu
denselben Messgréssen und der Erganzung durch die Messung von Schlisselkomponenten auf Prif-
stdnden 2018. Gleichzeitig sind mit den Jahresberichten und den teilweise detaillierten Logbuichern
zum Anlagenbetrieb ergdnzende Informationen zu den Messwerten vorhanden, welche eine prazisere
Interpretation der Messdaten erlauben.
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5. Resultate

Nachfolgend sind die Resultate aus der Datenanalyse bezlglich Ertragsentwicklung, Performancever-
lauf und Degradation der Schlisselkomponenten sowie des Gesamtsystems zusammengestellt. Die
Vorgehensweise bei der Datenauswertung wurde im Unterkapitel 4.3 Analyse und Auswertung der
Daten beschrieben. Erganzend zu den im Bericht dargestellten Resultaten der Messungen der Hard-
ware auf den Prifstanden (PV-Module und Wechselrichter) werden die Originalberichte und die voll-
standigen Auswertungen, realisiert durch die technischen Fachhochschulen ZHAW und BFH, im Kapi-
tel 9. Anhang angefugt.

5.1. Flashermessungen der PV-Module

Eine Stichprobenzahl von 23 Modulen (1.2% der Anlage-Gesamtzahl von PV-Modulen) wurde mit dem
LED-Flasher Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. der Zircher Hochschule fur A
ngewandte Wissenschaften (ZHAW) im Labor in Winterthur vermessen (Resultate siehe Tabelle 4).
Die Module sind alle vom selben Modell Kyocera LA361J48, wurden jedoch in zwei unterschiedlichen
Jahren fabriziert und verfiigen gemass den technischen Angaben auf der Modulriickseite (Nameplate-
Angaben) Uber unterschiedliche Nennleistungen, d.h. 48 Wp bzw. 46.8 Wp. Jedes Modul verflgt Gber
36 polykristalline Zellen, welche mit einer Bypass-Diode parallelgeschaltet sind (siehe Abbildung 7 und
8). Wahrend 15 der 23 Module seit 1991 an der A13 montiert und bis 2017 im Einsatz waren, wurden
die anderen 8 Stiick Uber den gesamten Zeitraum als Referenzmodule von der TNC im Keller gelagert
und waren somit nicht bzw. kaum der Sonne und Witterungseinfliissen ausgesetzt.

Abb. 7: Vorderseite Stichprobe-Modul Abb. 8: Riickseite Stichprobe-Modul inkl.
technischen Angaben



32
Schlussbericht Auswertung der Langzeit-Betriebserfahrung der PV-Larmschutz-Anlage A13

Die Angaben zur urspringlichen Nennleistung der PV-Module variiert je nach Quelle. Angeboten wur-
den die Module mit einer Nennleistung von 48 Wp. Auf den Typenschildern hingegen sind 46.8 Wp
angegeben. Bei der urspriinglichen Beschaffung konnte anhand des von der TNC erstellten Werkver-
trages die Nachmessung einer Stichprobe von PV-Modulen in einem Priflabor durchgesetzt werden.
Unter anderem wurde bei den im Joint Research Center JRC in Ispra (IT) durchgefiihrten Messungen
eine Nennleistung von 47 Wp ermittelt, welche schliesslich in der Beschaffung auch bezahlt wurden.
Die Auswertung der Prifprotokolle des Herstellers Uber alle 2’208 urspriinglich eingesetzten Module
ergeben einen Mittelwert von 46.92 Wp. Bei der Auswertung der Messresultate sind daher nebst den
Angaben auf dem Typenschild (Nameplate) auch die Abweichungen zu den Angaben des Herstellers
mitberiicksichtigt worden (siehe Spalte 9, Tabelle 4). Die Angaben zu Strom im Arbeitspunkt (Impp)
und Spannung im Arbeitspunkt (Vmpp) stammen von den Angaben auf dem Typenschild.

Tab. 4: Vergleichende Analyse der PV-Module (Herstellerangaben vs. Resultate LED-Flasher)

he] ] o))

5 i~ E % g _ §- % -§ <

£ S| =z 2 | § | £E E’E 2 : 5

2 © | 6| @ 2| 2> | 22|ER |5R2 £ 5

: | | B|&| =| 3% |s8|ie=8:s 2| 3 3

5 | 8| 8| E|E| 5| fz 85|385328 i 53
91621048 | 21.02 | 297 [37.18 | 0599 | 219 | 46.80 | 47.2 | -21% | -21% | 6.10.2 Semi-Alt Rs
91620357 | 21.02 | 291 (3525|0579 | 220 | 46.80 | 47.3 | -25% | -25% | 6.10.2 Semi-Alt Rs
91613393 | 21.04 | 2.95 [ 39.73 | 0.643 | 22.0 | 46.80 | 46.8 | -15% | -15% | 6.10.2 Semi-Alt Semi Rs
91621017 | 21.02 | 2.70 [ 33.28 | 0.588 | 22.0 | 46.80 | 46.7 | -29% | -29% | 6.10.2 Semi-Alt Rs, Isc
91702360 | 2097 | 293 (36.91 | 0604 | 21.8 | 46.80 | 46.7 | -21% | -21% | 5.05.1 Alt Rs
91701156 | 20.90 | 2.91 [ 39.52 | 0.652 | 22.0 | 46.80 | 46.5 | -16% | -15% | 5.01.2 Alt Ok
91701144 [ 20.79 | 290 (36.37 | 0605 | 21.2 | 46.80 | 46.4 | -22% | -22% | 5.01.2 Alt Rs
91701160 | 2092 | 290 (3560 | 0589 | 22.1 | 46.80 | 474 | -24% | -25% | 5.01.2 Alt Rs
91701145 | 20.85 | 2.88 [ 37.66 | 0.629 | 22.1 | 46.80 | 46.1 -20% | -18% | 5.01.2 Alt Rs
91621015 | 2096 | 2.94 [{39.00 | 0636 | 22.0 | 46.80| 475 | -17% | -18% | 6.10.2 Semi-Alt Semi Rs
91702076 | 20.83 | 2.89 [ 33.66 | 0.561 | 22.1 | 46.80 | 476 | -28% | -29% ‘ Alt Rs
91702075 | 2091 | 2.89 (36.21 | 0.601 | 22.1 | 46.80 | 47.5 | -23% | -24% ‘ Alt Rs
91702365 | 20.83 | 2.84 [ 2957 | 0.503 | 22.1 | 46.80 | 46.8 | -37% | -37% Alt Extreme Rs
91703124 | 20.80 | 290 [ 30.94 | 0.515 | 22.1 | 46.80 | 46.7 | -34% | -34% ‘ Alt Extreme Rs
91621049 | 2093 | 295 (3510 | 0.571 | 22.0 | 46.80 | 47.7 | -25% | -26% | 6.10.2 Semi-Alt Rs, Bypass
89903051 20.94 | 3.10 | 45.40 | 0.702 | 22.2 | 48.00 | N/A -5% N/A Alt Ok
89Y23101 21.06 | 3.13 |46.95 | 0.715 | 22.1 | 48.00 | N/A 2% N/A "Raum Keller" Ok
89903052 | 20.86 | 3.07 (4595 | 0.719 | 22.2 | 48.00 | N/A 4% N/A Semi-Alt Ok
91701167 | 20.99 | 3.03 [(47.10 | 0.745 | 22.0 | 46.80 | 47.3 1% 0% wo?? Neu Ok
91704002 | 2111 | 3.11 [48.32 | 0.739 | 22.3 | 46.80 | 46.7 | 3% | 3% ei”nigztb_ "Durchschlag” Ok
91703055 | 21.16 | 3.16 [48.42 | 0.727 | 22.3 | 46.80 | 47.5 3% 2% elrlr:gzti) Neu Ok
91209257 | 21.11 | 3.05 [48.21 | 0.751 | 22.2 | 46.80 | 46.7 3% 3% elrlr:gzti) Neu Ok
91209250 | 21.17 | 3.08 [48.75 | 0.751 | 22.3 | 46.80 | 47.2 4% 3% elrlr:gzti) Neu Ok
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Die Messungen ergaben bei denjenigen Modulen, welche verbaut und somit sonnenexponiert waren,
eine maximale Leistungsdegradation von 37% gegeniber den Herstellerangaben (Modul SN
91702365). Die geringste Abweichung betragt 15% flr diejenigen Module, welche auf der Anlage im
Einsatz waren (SN 91613393 + SN 91701156). Diejenigen Module, welche von der TNC unverbaut
wahrend der Betriebsdauer der PV-Anlage im Keller gelagert wurden und als Referenzmodule dienen,
zeigen keine Degradationseffekte betreffend Leistung auf (siehe Tabelle 4, letzte 8 Zeilen). Die sogar
leicht héheren gemessenen Nennleistungen sind innerhalb der Messgenauigkeit des eingesetzten
LED-Flashers.

Die untersuchten PV-Module des Strings 5.04.1 weisen alle eine deutlich hdhere Degradation der
Nennleistung in den Flashermessungen auf. Da die Anzahl der fir die Flashermessungen zur Verfu-
gung stehenden PV-Module aber relativ gering ist, kann eine Korrelation zwischen String-
Zugehdrigkeit und Degradation der PV-Module nicht abschliessend nachgewiesen werden. Im ur-
springlichen Anlagendesign (1989) sind die PV-Module nach Strom im Arbeitspunkt (Impp) vorsortiert
und entsprechend auf die Strings aufgeteilt worden.

Die Analyse der IV-Kennlinie zeigt einen hohen Serienwiderstand der degradierten PV-Module. Die
visuelle Inspektion der Stichprobenmodule zeigt keine Schaden wie Delamination, Browning, Yellow-
ing oder gebrochenes Glas. Die Reduktion des Kurzschlussstroms ist meist gering und eine Aktivie-
rung der Bypass-Diode wurde bei keinem Modul festgestellt.

Raw IV- and PV-Curve
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Abb. 9: IV- und PV-Kennlinie (nicht temperaturkorrigiert) des kaum degradierten Moduls SN
91701167 mit einer typischen Kurvenform mit hohem Fiillfaktor
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Abb. 10: IV- und PV-Kennlinie (nicht temperaturkorrigiert) des degradierten Moduls SN
91702365 mit hohem Serienwiderstand und reduziertem Fiillfaktor

Die Verteilung der Nennleistungsabweichung der gemessenen Module (siehe Abbildung 11) zeigt eine
Haufung der Nennleistungsreduktion von rund -20%. Stichprobenmodule mit einer geringen Abwei-
chung der gemessenen Nennleistung (-10%...+5%) zeigen in der visuellen Inspektion kaum Ge-
brauchsspuren bzw. Verschmutzung auf. Es handelt sich dabei um die Referenzmodule, welche we-
der Sonnenlicht noch Meteoeinflissen ausgesetzt waren.

Haufigkeit

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
Abweichung Pn‘pp vom Typenschild in Prozent

Abb. 11: Hdufigkeitsverteilung der Abweichung der gemessenen Nennleistung vom Typen-
schild der 23 Stichprobe-Modulen
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Der gesteigerte Serienwiderstand ist bei nahezu allen degradierten Modulen festzustellen und der
dominante Faktor flr die Nennleistungseinbusse. Dies schlagt sich auch auf den Fullfaktor nieder,
welcher flr die degradierten Module merklich geringer ist (siehe Abbildung 12). Grinde flr einen ge-
steigerten Serienwiderstand kdnnen erhdhte Serienwiderstdnde der Zellverbindungen, Korrosion der
Junctionbox oder Létverbindungen sein [4]. Allfallige Korrosion der Stecker in der urspriinglichen An-
lage kann leider nicht untersucht werden, da die Stecker und Anschlusskabel der Module beim Riick-
bau entfernt wurden.
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LI_ 0.65 | X
06 | xS

0.55 |

0.5 “
25 30 35 40 45 50

Pmpp STC [W]

Abb. 12: Fiillfaktor als Funktion der maximalen Leistung Pmp, [W] fiir die untersuchten PV-Module

Ein reduzierter Kurzschlussstrom kann bedingt sein durch optische Degradationseffekte (zum Beispiel
des Einbettungsmaterials) und Delaminationserscheinungen oder auf Cell Cracks hindeuten. Cell
Cracks kdnnen durch eine rein visuelle Inspektion nicht festgestellt werden. Eine Mdglichkeit zum
Nachweis von Cell Cracks sind sogenannte Elektrolumineszenz Aufnahmen (EL). Fur einzelne Modu-
le, welche Auffalligkeiten in den Flashermessungen aufweisen, sind deshalb zusatzliche EL-
Aufnahmen gemacht worden. Nachfolgend sind zwei Beispiele aus den EL-Auswertungen aufgefihrt
(siehe Abbildung 13 und 14).

Eine mdgliche Erklarung fur die festgestellte Haufung von starkerer Degradation der PV-Module in
bestimmten Strings (String 5.04.1) kénnte sein, dass die Cell Cracks bereits bei der urspringlichen
Installation der PV-Module vorhanden waren. Das wirde einen reduzierten Strom im Arbeitspunkt
(Impp) erklaren, welcher wiederum als Zuweisungskriterium fiir die String-Zuordnung gedient hat (die
PV-Module wurden bei der Installation vorsortiert und den Strings einzeln zugewiesen). Zur Zeit der
ursprunglichen Installation waren EL-Aufnahmen noch kein Ubliches Instrument zur Untersuchung von
PV-Modulen auf Cell Cracks, sodass keine Vergleichsaufnahmen von der urspriinglichen Installation
vorhanden sind. Die in der ausgemessenen Leistung unauffalligen Referenzmodule weisen aber keine
Cell Cracks auf.
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Abb. 13: Beispiel eines Moduls ohne Auffdlligkeiten in den Flashermessungen in der EL-Aufnahme (keine Cell Cracks sind
ersichtlich)

Abb. 14: Beispiel des Moduls SN 91702365 mit Auffdlligkeiten in den Flashermessungen (reduzierter Kurzschlussstrom) in
der EL-Aufnahme (verschiedene Cell Cracks sind ersichtlich)
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5.2. Messungen des Wechselrichters auf dem Prufstand

Einer der beiden bei der Instandstellung 2005 eingesetzten Zentralwechselrichter vom Typ SolarMax
60SE konnte im Prozess des Repowerings durch die TNC flir Messungen auf dem Prifstand sicher-
gestellt werden. Der Wechselrichter (WR) konnte auf dem akkreditierten Priifstand der Fachhochschu-
le Burgdorf (BFH) ausgemessen werden [5]. Der vollstandige Prifbericht ist im 9. Anhang enthalten.

Um moglichst aussagekraftige Resultate zu erhalten, wurde als Prifspannung die MPP-Spannung
eines typischen Strings von 405 V DC angewendet.

Messung nach prEN50530

Normierte MPP-Leistung Pmpp / Pdcn [%]
5 110 120 125 130 150 |75 1100

Pac [kW]
12.286 |5.oz7 110.416 13.086 |15.764 |26.276 |39.z42 151.785

Pdc [kW]
12.763 |5.sa7 |11.299 |14.124 |1s.991 |28.341 [42.482 |56.346

Eta WR [%]
182.754 |89.184 192.185 |92.s47 |92.777 192.715 |92.374 191.906

Eta MPPT [%]
|97.4za |99.239 |99.479 |99.457 |99.765 |99.ss4 |99.7ss |99.3ss

prEN 50530 Gewichtung nach
EU

Gewichtungswerte
|o.03 |o.us |o.13 |o |o.1 |o.4a |o |o.2

Eta Conv [%] (Gewichtet nach EU oder CEC)
91.98

Eta Total [%] (Gewichtet nach EU oder CEC)
91.61 STOP

Abb. 15: Auszug aus der Messung des statistischen Wirkungsgrades des Wechselrich-
ters (gewichteter europdischer Umwandlungswirkungsgrad: 91.98%)
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Abb. 16: Umwandlungswirkungsgrad fiir unterschiedliche Teillasten und totaler europdischer Wirkungsgrad

Es wurden sowohl statische als auch dynamische Wirkungsgradmessungen durchgefiihrt. Die meist
verbreitete Kennzahl fir Wechselrichter ist der europaische Wirkungsgrad. Dieser stellt einen gewich-
teten Mittelwert fir unterschiedliche Teillasten dar. Die Vorgaben fir die entsprechenden Prifproze-
duren sind in der EN 50530 beschrieben. Aus den entsprechenden Prifverfahren wurde ein europai-
scher Umwandlungswirkungsgrad von 91.98% ermittelt. Der totale europaische Wirkungsgrad liegt bei
91.61%. Verglichen mit aktuell auf dem Markt verfigbaren Wechselrichtern liegt dieser Wert deutlich
unter den zu erwartenden Wirkungsgrad von >99%.

Der dynamische Wirkungsgrad beschreibt das Verhalten des MPP-Trackers bei unterschiedlichen An-
derungen der Solarstrahlung. Im Prifverfahren wird dies mit unterschiedlichen dynamischen Kennli-
nien geprift. Bei einer Rampensteilheit von 10...30 W/m?/s ist der dynamische MPPT-Wirkungsgrad
des untersuchten WR am tiefsten. Insbesondere die Messung bei 14 W/m?/s zeigt einen Wirkungs-
grad von deutlich unter 90%. Heute marktubliche Wechselrichter weisen auch hier einen deutlich ho-
heren Wirkungsgrad auf (>99%), wobei die MPP-Tracker heutiger Wechselrichter teilweise auch auf
die Prifnormen optimiert sind. Der Einfluss auf den Gesamtertrag dieses spezifischen Verhaltens ist
schwierig einzuschatzen, weil der Standard der Prifnorm nicht zwingend den objektspezifischen An-
forderungen an Teillasten und dynamischem Verhalten entspricht.
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Abb. 17: Auswertung dynamischer Wirkungsgrad fiir Rampensteilheit von 14 W/m?2/s

Der ermittelte Wirkungsgrad fiir die Rampe mit 14W/m?/s ergibt lediglich knapp 85% (siehe Abbildung

17). Es ist zu erkennen, dass das Problem des MPP-Trackers sich periodisch innerhalb der Prufse-

quenz wiederholt.

Dyn. MPPT-Wirkungsgrad nypprays flir SolarMax 60SE
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Abb. 18: Zusammenstellung der Resultate der dynamischen Wirkungsgradpriifungen fiir unterschiedliche Priifprofile
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5.3. Solarstrahlung

In der urspriinglichen Messkampagne wurde an drei unterschiedlichen Stellen der PV-Anlage in der
Modulebene die Solarstrahlung mithilfe von Solarimetern erfasst. Fir die ab 2009 nicht mehr im Rah-
men der Messkampagne erfassten Strahlungsdaten sind die an den Messstationen von Meteo-
Schweiz erfassten Strahlungsdaten standortspezifisch flir den Anlagestandort in der Mitte der PV-
Anlage umgerechnet worden. Diese Umrechnung erfolgte durch MeteoTest AG mittels der auch fir
MeteoNorm genutzten Modelle. Dabei sind die Globalstrahlung in Modulebene, die Horizontalstrah-
lung sowie die Umgebungstemperatur in Monatsschritten berechnet worden. Beriicksichtigt ist der to-
pologische Horizont, sowie die Ausrichtung und Neigung der Module. Aus der Umgebungstemperatur
kann die Modultemperatur approximiert werden.

Tab. 5: Zusammenfassung des Vergleichs der berechneten Solarstrahlung im Verhdltnis zur in der Messkampagne gemes-
sene Solarstrahlung in der Modulebene fiir die Jahre 1999-2008

Abweichung Solarstrahung berechnet Meteotest zu Solarstrahlung gemessen TNC

| 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Januar 74.6% 79.0% 67.8% 71.0% 87.2% 90.3% 68.9% 44 6% 102.1%
Februar 118.2% 87.1% 77.8¢ 79.8 89.5% 83.5% 86.0% 68.1% 889

Mérz 884 91.7% 87.7" 89.7 86.2% 876" 94.8% 98.3% 97.0%
April 101.2% 95.4% 94.9% 100.0% 97.4% 95.0% 98.8% 110.0% 103.7%
Ma: 94.7% 100.2% 95.5% 96.4% 97.8% 100.3% 99.2% 105.2% 106.3%
Juni 101.3% 88.9% 97.2% 99.1% 85.3% 9a7.7% 96.5% 106.3% 111.6%
Juli 95.4% 99.4% 97.8% 96.5% 97.4% 99.0% 94.6% 102.7% 105.8%
August 93.4% 95.2% 93.2% 97.8% 94.8% 93.2% 89.7% 102.0% 102.9%
September 90.3% 87.2% 90.7% 97.0% 91.8% 88.1% 86.6% 98.1% 97.9%
Oktober 833 69.2% 724" 80.3 81.2% 79.5% 68.0% 85.0% 94.9%
November 80.8 £89.1% 68.9° 86.8 77.6% 278.3% 71.1% 94.9% 103.5%
Dezember 82.3% 59.0% 70.1% 75.6% 84.7% 349.4% 65.3% 131.8% 112.3%
Jahrestotal = 92.7% 89.6% 88.1% 92.0% 91.8% 96.9% 88.1% 98.1% 102.2%

Die Umrechnungen der Solarstrahlung anhand der Messstationen von MeteoSchweiz sind in einer
Zeitreihe ab 1999 verflgbar. Dieser Umstand wird genutzt, um im mit der Messkampagne Uberlap-
penden Bereich von 1999-2008 einen Abgleich zwischen den beiden Werten flir die Solarstrahlung zu
erhalten. Damit kann die Belastbarkeit fiir die Periode ab 2009, wo nur noch die umgerechneten Werte
basierend auf den Meteo-Schweiz Messstationen zur Verfligung stehen, besser beurteilt werden.

In der Tabelle 5 ist der Vergleich fur die jeweiligen Monatswerte der Globalstrahlung in der Modulebe-
ne sowohl fiir die berechneten als auch fiir die in der Messkampagne gemessenen Werte zusammen-
gefasst. Dabei stellt jede Spalte ein Kalenderjahr fir die Periode 1999-2008 dar. Die Werte fur 2005
werden nicht berlcksichtigt, da dort die Instandstellung der PV-Anlage (Modulersatz und Ersatz
Wechselrichter) sowie ein Ausfall der Messeinrichtung zu unzuverlassigen Werten fihren wirde. Es
wird das Verhaltnis von berechneter Solarstrahlung zu gemessener Solarstrahlung dargestellt. Als
Grenze fir die Differenz sind 10% gewahlt. Bei den gelb eingefarbten Zellen liegt der von MeteoTest
berechnete Wert tiefer als der von TNC gemessene Wert, fir rot eingefarbte Zellen ist der berechnete
Wert héher als die gemessenen Werte. Weisse Zellen befinden sich innerhalb der gewahlten Grenze
von 10% Abweichung.

Es ist ersichtlich, dass es einzelne auffallige Datenwerte gibt, z.B. November und Dezember 2004.
Allgemein kann aber festgehalten werden, dass die Jahreswerte und die Monatswerte relativ gut

Ubereinstimmen.
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Jahressummen Globalstrahlung in der Modulebene

Die berechneten Werte sind durchgehend etwas tiefer als die gemessenen Werte, im Mittelwert um
6.8%, einzig fur 2008 ist der berechnete Wert um 2.2% hoéher als der berechnete Wert. Die grosste
Abweichung betragt 11.9%.

Monatssummen Globalstrahlung in der Modulebene

In den Monatssummen sind die Abweichungen teilweise deutlich grésser als in den Jahressummen
und variieren von 55.4% bis 118.2% Abweichung (ausgeschlossen die beiden Ausreisser November
und Dezember 2004, welche hdchstwahrscheinlich auf Fehler in der Aufzeichnung bzw. Datenverar-
beitung zurtickzuflihren sind). Insbesondere in den sonnenreichen Sommermonaten ist die Differenz
klein, sodass die Jahressummen nahe beieinander liegen. In den Wintermonaten sind die berechne-
ten Werte grosstenteils zu tief. Diese Erkenntnis deckt sich auch aus Berechnungen mit MeteoNorm
fir andere Standorte, welche in den Wintermonaten tendenzielle eher tief liegen. Es liegt daher nahe,
dass dies auf das Umrechnungsmodell zurtickzufihren ist.

Analyse der Entwicklung Solarstrahlung

In der Abbildung 19 sind die Kalenderjahre dargestellt, in welchen die auf Basis der gemessenen Me-
teoschweiz-Werten umgerechneten Solarstrahlungswerte vorhanden sind (1999-2017, blau darge-
stellt). Parallel dazu sind die in der Messkampagne erfassten Solarstrahlungswerte soweit in dieser
Zeitperiode vorhanden rot dargestellt. Der Verlauf der beiden Kurven ist ahnlich, insbesondere ist der
hohe Wert im Jahr 2003 in beiden Kurven ersichtlich. Fir die Solarstrahlungswerte basierend auf den
MeteoSchweiz-Werten ist (gelb dargestellt) eine lineare Trendlinie eingezeichnet. Diese verdeutlicht,
dass die Solarstrahlung lGber diese Zeitperiode klar zugenommen hat. Die Trendlinie ist auf die darge-
stellte Zeitperiode 1999-2017 begrenzt und weist eine Steigung von 15kWh/m?/a auf.

Die Zunahme im Solarstrahlungsangebot ist in der Beurteilung des zu erwartenden elektrischen Ertra-
ges entsprechend zu bericksichtigen. Dies kann entweder durch Korrekturberechnungen auf ein
Standardjahr erfolgen oder durch normalisierte Darstellungen und Kennzahlen wie zum Beispiel die
Performance Ratio (PR).
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Entwicklung der Solarstrahlung in der Modulebene
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Abb. 19: Darstellung der Jahressummen Globalstrahlung in der Modulebene fiir 1999-2017

In der Abbildung 20 ist die Solarstrahlung Uber die gesamte Betriebsdauer der PV-Anlage dargestellt.
Die unterschiedlichen Datenquellen sind einzeln aufgefuihrt. In denjenigen Zeitabschnitten, in welchen
mehrere Datenquellen vorhanden sind, sind zusatzlich Mittelwerte dargestellt. Beispiel 1999-2004:
Werte der TNC-Messkampagne (blau), MeteoSchweiz-Werte (orange) und Mittelwert (grau). Fir die
Jahre vor 1999 sind die MeteoSchweiz-Werte nicht verfiigbar, entsprechend ergibt sich der Mittelwert
aus der Messkampagne TNC (einzige Datenquelle). Gleiches gilt fir die Werte ab 2009, wo nur noch
die MeteoSchweiz-Werte vorliegen, weil die Messkampagne mit der Messung der Solarstrahlung vor
Ort nicht weitergefiihrt wurde.

Zusatzlich sind in derselben Abbildung 19 zwei lineare Trendlinien eingepasst worden. Die erste
Trendlinie (grin) gilt fir den Einstrahlungsmittelwert basierend auf der Messkampagne TNC und Me-
teo-Schweiz und verlauft Uber die gesamte Betriebsdauer der PV-Anlage von 1990-2017. Sie weist
eine minimale Steigung von 2.95 kWh/m?a auf. Die zweite Trendlinie (violett) stellt den Einstrah-
lungsmittelwert fur die Betriebsphase 2005-2017 dar. Sie zeigt eine deutlich gréssere Steigung von
14.28 kWh/m?/a. Fiir die zweite Betriebsphase ware daher basierend auf der Solarstrahlung mit einer
Steigerung des PV-Ertrags zu rechnen. Bei der Analyse der Ertragsdaten ist dies entsprechend mit zu
bertcksichtigen. Ein reiner Vergleich der gemessenen Produktion mit der Vorjahresproduktion fiihrt zu
falschen Schlussfolgerungen.

Die Unterschiede in den Trendlinien je nach untersuchtem Zeitraum zeigen die Herausforderung von
Trendentwicklungen auf. Je nach Startwert und Zeitperiode ergeben sich unterschiedliche Steigungen
der Trendlinie fir die Messwerte.
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Vergleich Quellen und Entwicklung Globalstrahlung in der Modulebene
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Abb. 20: Entwicklung der Solarstrahlung liber gesamte Betriebsperiode und (iber Betriebsperiode ab 2005 (bei Instandstel-
lung) mit linearen Trendlinien
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5.4. Auswertungen mit Standardjahr

Die gut dokumentierte Betriebsperiode von 1990-2002 mit einer hohen Anzahl von Messwerten und
detaillierten Messungen sind ausgewertet und dokumentiert in den BFE-Jahresberichten der Mess-
kampagne TNC. Die detaillierten Werte der Messkampagne TNC sind fur die Jahre 2006-2008 eben-
falls verfigbar, aber nicht mehr im Rahmen von Jahresberichten ausgewertet, da die Messkampagne
BFE mit der Eigentumsibergabe an das EW Tamins / Rhiienergie AG beendet wurde. Die TNC hat in
dieser Periode die Messdaten weiter auf eigene Kosten erfasst. Diese Messdaten aus der zweiten Be-
triebsperiode ab 2005 sind von grosser Bedeutung fir die Auswertungen, da mit dem Beginn der
zweiten Betriebsphase auch Schlisselkomponenten wie die Wechselrichter und ein Teil der PV-
Module ersetzt worden sind. Die Messdaten der TNC dienen als Referenz fir den Beginn der Be-
triebsperiode 2005-2017.

Die gesicherte Datenlage mit den Messwerten aus der Messkampagne kann fur die Definition eines
Standard- oder Referenzjahres genutzt werden, indem die entsprechenden Mittelwerte Gber die do-
kumentierten Betriebsperioden fiir einzelne Messwerte gebildet werden.

Tab. 6: Zusammenfassung der Jahreswerte aus der Messkampagne fiir die Betriebs-
periode 1990-2002 und 2006-2008

Jahr Hi EIO tot kWh/kwp Betrieb PR PR’

kKWh/m*2  kWh h % - -

Domat 1990 1436 82'184 790 74 56 55
104.0 1991 1422 112'850 1'085 98 78 76
kW 1992 1'357 106'049  1'020 95 76 75

1993 1360 111'081  1'068 99 79 79

1994 1372 103'496 995 97 73 73

1995 1'383 105'010 1'010 98 74 73

1996 1429 114'949 1106 99 78 77

1997 1622 125'876 1211 99 80 80

1998 1396 114'808 1'104 99 78 79

1999 1'348 102'072 982 98 74 73

2000 1'408 64284 618 63 45 44

2001 1431  41'997 404 42 29 28

2002 1'367 100090 963 94 71 70

] avr 1'402  98'827 951 89 69 68
Ems 2006 1381 118'626 1'044 99 77 76
113.6 2007 1439  121'989  1'073 99 76 75
kW 2008 1354 107'419 945 91 71 70

avr 1391  116'011  1'021 97 75 73

Tabelle 6 zeigt die Mittelwerte fir die Kennzahlen Solarstrahlung in der Modulebene (Hi), die einge-
speiste Energie (EIO), den spezifischen Ertrag (kWh/kWp) und die Performance Ratio (PR). Unter der
Bezeichnung Domat ist die Betriebsperiode 1989-2004 zusammengefasst. Die Jahre 2003 und 2004
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sind nicht aufgefuhrt, weil dort aufgrund des Wechselrichterausfalls sowie Problemen in der Datener-
fassung die Datenverfiigbarkeit und -qualitat nicht ausreichend sind fir belastbare Auswertungen.

Die hohen Solarstrahlungswerte von bis zu 1'522 kWh/m? bestatigen die gute Eignung der Standort-
wahl der PV-Anlage. Im Mittelwert sind flr die untersuchte erste Betriebsperiode 1'402 kWh/m? Solar-
strahlung erreicht worden. Bei hoher Verfiigbarkeit (Betrieb >95%) sind sowohl die spezifischen Ertra-
ge hoch als auch die Performance Ratio. Diese guten Resultate wurden auch im Bericht des Joint Re-
search Centre der European Communities (EG) Ispra von 8. September 1992 bestatigt und folgen-
dermassen beschrieben:

"Conclusion: The plant performed well according to its design specifications. It reached the highest val-
ues of performance ratio, mean final yield and plant efficiency that we have found up to now (in 10

years of PV plant monitoring). Thus, it becomes a reference target for future PV installations."

Joint Research Centre ISEI Institute, 1992 [5]

Fir die Beurteilung der Entwicklung des Ertrags kann beispielsweise der spezifische Ertrag analysiert
werden. Die Werte aus Tabelle 6 werden erganzt mit den Ertragswerten der Rhiienergie AG flr die
gesamte Betriebsperiode. Die vorhandenen Lécher in den Jahreswerten in Abbildung 21 sind mit er-
ganzenden Datenquellen, in diesem Fall Zahlerauslesungen des EW Tamins, in Abbildung 22 vervoll-
standigt worden.

kWh/kWp
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Abb. 21: Verlauf des spezifischen Ertrags liber gesamte Betriebsdauer der Anlage; Ertragsabnahme ab 2011 ist deutlich er-
kennbar
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Die Darstellung des spezifischen Ertrags Uber die gesamte Betriebsdauer der PV-Larmschutz-Anlage
A13 zeigt deutlich auf, dass sich ab 2011 der spezifische Ertrag kontinuierlich zuriickentwickelt hat.
Die Unterbrechungen in den Datenreihen zwischen 2003 und 2006 sind bedingt durch Wechselrichte-
rausfalle, die Instandstellung der PV-Anlage mit Ersatz von Modulen (264 Stk. 125 Wp Kyocera Modu-
le) und den Ersatz des Siemens Wechselrichter Prototyps durch 2 Zentralwechselrichter des Typs So-
larMax 60SE.

Die Probleme mit dem Siemens Wechselrichter in den Jahren 2000 und 2001 zeigen sich deutlich im
geringeren Ertrag. Diese Probleme sind detailliert in den entsprechenden Jahresberichten untersucht
und ausgewertet worden. So ist zum Beispiel im 2000 ein Ventilator des WR ausgefallen, welcher erst
mit Verzdgerungen seitens Hersteller diagnostiziert sowie ersetzt werden konnte und so zu l&ngeren
Ausfallzeiten gefuhrt hat. Im selben Jahr hat ein erneuter Ausfall von Komponenten des WR zu zu-
satzlicher Downtime der PV-Anlage und damit reduziertem Ertrag gefuhrt.

Ebenso deutlich ist der Rickgang des Ertrages mit fortschreitender Betriebsdauer der PV-Anlage.
Nicht bertcksichtigt in der Analyse anhand des spezifischen Ertrags ist das Solarstrahlungsangebot.
Der Solarstrahlungsertrag kann in Form eines Referenzertrags (Yr) jedoch grundsatzlich mitbertick-
sichtigt werden. Das Verhaltnis von effektivem Ertrag (Final Yield Yf) zu Referenzertrag wird als Per-
formance Ratio (PR) angegeben.
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Abb. 22: Datenreihe aus kombinierten Werten der TNC Messkampagne und Angaben der Rhiienergie AG
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Tab. 7: Entwicklung der PR ab 2010; die Abnahme der PR ist durch Einférbungen (griin, gelb, rot) deutlich erkennbar

PR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan B0 0.63 0.40 0.68 0.68 0.52 0.42 0.42
Tl 0.78 0.69 0.59 0.65 0.69 0.57 0.48 0.48
Mar B 0.67 0.59 0.64 0.63 0.52 0.49 0.47
Apr | 0.59 0.53 0.60 0.60 0.51 0.43 0.45
Mai | 0.67 0.55 0.53 0.58 0.55 0.47 0.43 0.41
Jun | 067 0.56 0.64 0.52 0.54 0.48 0.43 0.42
ul | 066 0.57 0.66 0.54 0.54 0.46 0.42 0.42
Aug | 0.69 0.55 0.64 0.52 0.56 0.46 0.42 0.44
Sep | 0.65 0.59 0.68 0.56 0.55 0.45 0.44 0.12
Okt | 0.68 0.65 0.63 0.61 0.50 047  IZ29N
Nov | 0.61 0.63 0.55 0.58 0.43 -
Dez | 0.52 0.50 0.56 0.68 0.46 0.43 -
0.68 060 | 061 0.59 0.58 0.51 0.44 0.43

Die Analyse der Performance Ratio fiir die zweite Betriebsphase zeigt das Verhalten der PV-Anlage
unter Berucksichtigung der Entwicklung der Solarstrahlung. Eine detaillierte Untersuchung der PR fir
die Zeitperiode ab 2010 auf Monatsbasis, in welcher sich der spezifische Ertrag gemass Abbildung 22
deutlich reduziert, ist in Tabelle 7 dargestellt. Als Grenzwerte fir die Einfarbung der PR-Werte sind
folgende Werte angenommen worden:

PR>0.7 = dunkelgrtine Felder
0.6<PR<07 = hellgriine Felder
0.5<PR<0.6 = gelbe Felder
PR<0.5 = rote Felder

Der Mittelwert der Jahres-PR fiir die Anlage in der ersten Betriebsphase liegt gemass Tabelle 6 bei
0.69. Fur Betriebsjahre mit wenigen Ausfallen liegt die PR zwischen 0.74 und 0.8, was einem sehr gu-
ten Wert entspricht.

In Tabelle 7 sind die Monatswerte pro Betriebsjahr ab 2010 dargestellt. Die Unterschiede innerhalb
eines Jahres sind in Kombination mit den festgestellten Abweichungen zwischen gemessener Solar-
strahlung und umgerechneten Messwerten von MeteoSchweiz gemass Tabelle 5 zu beurteilen. Fur
die Wintermonate liegen die MeteoSchweiz-Werte unter den in der Messkampagne gemessenen Wer-
ten fur die Solarstrahlung. Damit ist der Referenzertrag Yr aus den MeteoSchweiz-Werten eher zu tief
fur die Wintermonate und die PR entsprechend eher zu hoch. Dies erklart teilweise die Verteilung der
unterschiedlich eingefarbten Werte der Performance Ratio innerhalb eines Kalenderjahres. Wahrend
2010 die PR Werte noch im grinen Bereich >0.6 und mit einem Mittelwert von 0.68 nahe dem PR-
Jahresmittelwert von 0.69 aus der ersten Betriebsphase liegt, zeigen die nachfolgenden Jahre eine
deutliche Abnahme der PR, sowohl auf Monatsbasis als auch fur die Jahresmittelwerte. Einzelne auf-
fallige Werte weisen auf Fehler in den Messwerten hin. Insbesondere der Wert von Dezember 2015
zeigt eindeutig einen Messfehler. Im Q4 2017 sind bereits keine Messdaten mehr erfasst worden. Der
angegebene Jahresmittelwert bezieht sich daher nur auf die Quartale Q1...Q3.
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5.5. Betrachtungen auf Komponentenebene

Der Wechselrichterwirkungsgrad ist in der ersten Betriebsphase aus den entsprechenden Messwerten
beim Eingang und Ausgang des Wechselrichters (WR) ermittelt worden. Der Wirkungsgrad des ur-
sprunglichen Siemens Wechselrichters wies 95% und mehr auf, was auch von JRC Ispra bestatigt
worden ist. Der Mittelwert des Wechselrichterwirkungsgrades fiir vollstandige Betriebsjahre, z.B. 1993-
1999, liegt bei 96.30%, flr die Betriebsperiode von 1993-1997 sogar praktisch konstant bei 97.1%.
Die Wechselrichterausfalle in den Jahren 2000 und 2001 zeigen sich nur teilweise im Wirkungsgrad,
da dessen Berechnung nur bei Betrieb des Wechselrichters erfolgt ist.

Jahreswert Wirkungsgrad Siemens WR
100.00%

99.00%

98.00%

97.00% o ¢ — »

96.00%

95.00%

94.00%

93.00%

Wechselrichterwirkungsgrad [%]

=*=WR Wirkungsgrad
92.00%

91.00%

90.00%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Abb. 23: Darstellung des aus den erfassten uns ausgewerteten Messwerte ermittelten Wirkungsgrades des Siemens Wech-
selrichters aus der ersten Betriebsphase

Dank der vorliegenden Messwerte aus der weitergefiihrten Messkampagne TNC fiir die Periode 2006-
2008 kann Uber diese Zeitperiode auch der WR-Wirkungsgrad der 2005 neu eingesetzten Sputnik-
Wechselrichter ermittelt werden. Der Betriebswirkungsgrad der WR (n_inv) liegt fir diese 3 Betriebs-
jahre im Mittelwert bei 92.54%. Im Q3 2008 sind die ermittelten Werte aber unter den anderen Mo-
natswerten. Wird Q3 2008 nicht bericksichtigt, steigt dieser Mittelwert auf 92.64%. Dieser Wert kann
zugleich als Ausgangswert fur die neuen WR bei Beginn der zweiten Betriebsperiode ab 2005 ange-
nommen werden. Der 2018 auf dem Prifstand der Fachhochschule Burgdorf ermittelte Europaische
Wirkungsgrad von 91.61% am Ende der zweiten Betriebsperiode ist nur wenig tiefer (-1.12%) als der
messtechnisch ermittelte mittlere WR-Wirkungsgrad von 2006-2008. Es gilt zu bericksichtigen, dass
die fur die Ermittlung des Europaischen Wirkungsgrades angewendeten Normen und Testzyklen nicht
vollumfanglich den objektspezifischen Bedingungen entsprechen, da es sich um verallgemeinerte
Testzyklen handelt. Trotzdem ist festzuhalten, dass der Wirkungsgrad der WR sich nur sehr gering
verschlechtert hat Uber die Betriebsdauer und damit nur einen kleinen Beitrag zur festgestellten Re-
duktion des Ertrags der Gesamtanlage leistet.
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Vergleicht man den Wirkungsgrad des alten Siemens WR anhand der erfassten und ausgewerteten
Messwerte von 96.30% mit dem Wirkungsgrad fir die neuen Sputnik-WR (ebenfalls anhand der er-
fassten und ausgewerteten Messwerte) von 92.64% stellt man fest, dass der Jahreswirkungsgrad der
neueren Sputnik-WR tiefer liegt als des Siemens-Prototypen aus der ersten Betriebsphase. (-3.8%)

Vergleich Teilfelder Ost und West

Ein Vergleich der beiden Teilfelder Ost und West fur die zweite Betriebsperiode basierend auf den
Messdaten Messkampagne TNC flr die Betriebsjahre 2006...2008 zeigt minimale Unterschiede im
gemessenen Wirkungsgrad der Wechselrichter von >0.5%. Diese Differenz ist Uber die drei untersuch-
ten Jahre in etwa gleichbleibend. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass zumindest im
Ausgangszustand die beiden Sputnik Wechselrichter mit praktisch demselben Wirkungsgrad funktio-
niert haben.

Die berechnete PR der Teilanlage West mit den urspriinglichen Kyocera 48 Wp Modulen liegt fir die
vorhandenen Betriebsjahre etwa 10% unter der PR der Teilanlage Ost mit den neuen 125 Wp Modu-
len (5.6% der Nennleistung der Teilanlage Ost sind neue 125 Wp Module). Da gleichzeitig der Unter-
schied in den gemessenen Wirkungsgraden der Wechselrichter sehr gering ist und die Differenz tber
mehrere Betriebsjahre ahnlich bleibt, ist es wahrscheinlich, dass dies bedingt ist durch die Degradati-
on der urspruinglichen 48 Wp Module bis zu diesem Zeitpunkt nach 16...18 Betriebsjahren.
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5.6. Auswertungen mit Modellierungen

Mit Hilfe eines Simulationstools (PV SOL) ist ein Modell der PV-Anlage A13 auf Stringebene durch die
ZHAW erstellt worden. Dies ermdglicht es, verschiedene Annahmen mit vertretbarem Aufwand zu pri-
fen und so auch Sensitivitatsprifungen durchzufiihren. Insbesondere fiir die Betriebsperiode 2005-
2017 ist es flur die weniger ausflhrliche vorliegende Datenlage mdéglich, unterschiedliche Annahmen
und deren Auswirkungen auf den Ertrag und dessen Entwicklung zu Gberprifen.

Das hinterlegte Modell berticksichtigt die Verstringung sowie die unterschiedliche Ausrichtung (Kur-
venverlauf der Strasse) der PV-Module der entsprechenden Strings. Flr die Wechselrichter sind die
Kennzahlen und Wirkungsgrade wie im Unterkapitel 5.2 Messungen des Wechselrichters auf dem
Priifstand, respektive wie in den Jahresberichten messtechnisch ermittelt, hinterlegt worden. Leitungs-
langen und weitere Komponenten sind gemass der Jahresberichte so weit als méglich als Komponen-
ten hinterlegt.

“w
N2 Dot v

Abb. 24: Kurvenverlauf der PV-Ldrmschutzanlage A13; Ausrichtungen der einzelnen Arrays und Strings werden im Modell
hinterlegt

Anhand der Abbildung 24 ist ersichtlich, dass die Modulgruppen im Westen eine nahezu gleiche Aus-
richtung aufweisen (-21° Abweichung Richtung Osten ab Siden), wahrend circa ab der Mitte der PV-
Anlage unterschiedliche Ausrichtungen vorliegen (-21°...-6° Abweichung Richtung Osten). Die Solar-
strahlungsdaten wie in Unterkapitel 5.3 Solarstrahlung dargestellt sind entsprechend auf die Modul-
gruppen mit den entsprechenden Ausrichtungen angepasst. Es wurden grundsatzlich die Meteo-
Schweiz-Daten verwendet.

Als Referenzszenario fiir die zweite Betriebsphase 2009-2017 wurde angenommen, dass die Degra-
dation der PV-Module sich wie der Mittelwert der gefundenen Leistungsreduktion gemass LED-
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Flashermessungen verhalt und die Module durchschnittlich um 20% in der Nennleistung reduziert
sind. Fir die 264 bei der Instandstellung 2004/2005 neu eingesetzten 125 Wp Kyocera Module sind
die Daten gemass Datenblatt eingesetzt worden. Von den 125 Wp Modulen sind keine Module fiir ei-
ne Flashermessung am Ende der Betriebsdauer der PV-Anlage 2017 zur Verfugung gestanden. Bei
den Wechselrichtern ist fir das Referenzszenario angenommen, dass sich die beiden baugleichen
Sputnik-Wechselrichter gleich verhalten wie der auf dem Priifstand der Fachhochschule Burgdorf aus-
gemessene Wechselrichter. Es sind die im Kapitel Messungen des Wechselrichters beschriebenen
Europaischen Wirkungsgrade von 91.61% hinterlegt worden.

Eine Verifizierung des Modells kann anhand der ersten Betriebsperiode 1990-2004 erfolgen. Die Mo-
duldaten fir die Verifizierung dieser Phase sind mit den urspriinglichen Nennleistungen der Module
angenommen worden (keine Degradation). Fur den Wechselrichter kdnnen die anhand der Messkam-
pagne ermittelten Kennzahlen fir den Siemens Wechselrichter hinterlegt werden. Fur den urspringli-
che Siemens Prototyp-Wechselrichter sind keine Messungen auf einem Prifstand vorhanden. Die
Ubereinstimmung der Ertragsberechnungen basierend auf dem Modell mit den gemessenen Ertrégen
fur die Betriebsperiode 1990-2003 sind sehr gut. Es darf daher angenommen werden, dass das Mo-
dell mit den entsprechenden Anpassungen in den Kennzahlen der Komponenten auch fir die zweite
Betriebsperiode ab 2005 anwendbar ist und belastbare Aussagen ermdglicht.

Validierung Modell anhand Betriebsphase 1 (1990-2004)
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Abb. 25: Validierung des Modells anhand der Betriebsphase 1; Abweichungen in der Produktion in den Jahren 2000/01 sind
durch WR-Ausfiille bedingt

Abbildung 25 zeigt auf der Primarachse (links) den Verlauf der gemessenen Produktion (blau) und des
Ertrags aus dem Modell mit dem Siemens Wechselrichter und den urspriinglichen, nicht degradierten
PV-Modulen Kyocera 48 Wp (orange). Da keine Degradationskurve hinterlegt ist, bleibt die Produktion
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aus der Modellberechnung bei gleichbleibender Solarstrahlung mehr oder weniger konstant. Auf der
Sekundarachse (rechts) ist das Verhaltnis von simuliertem zu gemessenem Ertrag als Saule (grin) in
Prozent dargestellt. Die Abweichung liegt fir die meisten Jahre bei weniger als +/-5%. Ausnahmen
sind die Jahre 2000 und 2001, in welchen der Wechselrichter Teilausfalle hatte, welche im Modell
nicht abgebildet wurden. Entsprechend ist die gemessene Produktion tiefer als aus dem Modell be-
rechnet (Betrieb lag bei 63% respektive 42% der Zeit) und die Differenz zum erwarteten Ertrag aus
dem Modell deutlich grésser mit bis maximal 255%.

Szenarien Modellierung Betriebsphase ab 2006
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Abb. 26: Anwendung des Modells auf Szenarien ohne Degradation und mit 20% Degradation sowie Vergleich zur gemesse-
nen Produktion

In Abbildung 26 sind die Resultate flr die erwarteten Ertrage aus den Modellberechnungen fir die
Szenarien ohne Degradation der PV-Module (gelb) und mit ermittelter durchschnittlicher Degradation
(20% Leistungsreduktion) der PV-Module im Vergleich zu der effektiv gemessenen Produktion (blau)
als Linien auf der Primarachse dargestellt. Auf der Sekundarachse (rechts) sind die entsprechenden
Differenzen der jeweiligen Szenarien zu den gemessenen Ertrdgen (Zahlerablesungen) als Saulen
aufgefihrt (grau: Abweichung gemessener Ertrag zu Szenario ohne Degradation, grin: Abweichung
gemessener Ertrag zu Szenario mit 20% Modul-Degradation).

Es wird ersichtlich, dass nach Instandstellung 2004/2005 die erwarteten Werte aus den Modellberech-
nungen im Szenario ohne Degradation nicht ganz erreicht werden konnten. Damit wird die zu erwar-
tende Annahme bestatigt, dass die Moduldegradation des Grossteils der urspringlichen 48 W Module
nicht bei 0% liegt nach 16 Jahren Betrieb. Die Abweichung des gemessenen Gesamtertrages liegt
aber bei lediglich 3.5-10.5% in den Jahren 2006-2008. Um das Jahr 2011 schneiden sich die Kurven
der erwarteten Produktion des Szenarios 20% Moduldegradation und der gemessenen eingespeisten
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Energie. Dies kann aber nicht alleine auf die Moduldegradation zuriickgefihrt werden, denn die Modu-
le wurden zum Endzeitpunkt der Betriebsdauer der PV-Anlage 2018 ausgemessen und eine mittlere
Leistungsreduktion von 20% wurde ermittelt.

Gegen Ende der Betriebsdauer der PV-Anlage 2016 und 2017 sind die Abweichungen des gemesse-
nen Ertrages gegenuber vom Szenario mit 20% Modulleistungsreduktion bei 30.1-36.1%. Diese Ab-
weichung kann insbesondere in Kombination mit der geringen Leistungsreduktion des Wirkungsgra-
des des Wechselrichters nicht aufgrund der Degradation von Hauptkomponenten erklart werden. Es
ist daher davon auszugehen, dass diese zusatzliche Reduktion des Ertrages durch die restlichen An-
lagenkomponenten, wie beispielsweise DC Verkabelung, Klemmverbindungen, Schutzeinrichtungen,
etc. bedingt ist. Diese Komponenten werden auch als Balance of System (BoS) Komponenten be-
zeichnet. Im Jahr 2015 betragt die zusatzliche Abweichung des gemessenen Ertrages zum erwarteten
Ertrag im Szenario 20% Leistungsreduktion der PV-Module ganze 20.6%, was in etwa ein ahnlicher
Anteil an der Ertragsreduktion wie der Beitrag der Degradation der Schlisselkomponenten (PV-
Module und Wechselrichter) darstellt.

Die im Unterkapitel 5.3 Solarstrahlung festgestellte Steigerung des Solarstrahlungsangebotes kann
auch in der Ertragsprognose flir das Szenario ohne Degradation beobachtet werden.

In der Gesamtsystembetrachtung anhand der Entwicklung der Performance Ratio Uber die beiden Be-
triebsphasen kdnnen zwei Trends festgestellt werden (siehe Abbildung 27): In der ersten Betriebspha-
se und insbesondere im stabilen Betrieb von 1991 bis 1999 sowie nach der Reparatur des Siemens
WR und dem Normalbetrieb im 2002 hat sich die Performance Ratio relativ stabil und immer im Be-
reich von 0.73...0.80 mit einem Mittelwert von 0.76 verhalten. Dies ist aus der linearen Trendlinie
(gelb) fur die PR-Werte 1991-1999 sowie 2002 ersichtlich, welche eine minimale Reduktion von
0.0004/a aufweist. In der Betriebsphase ab 2006 kann gleichzeitig eine lineare Trendlinie eingepasst
werden, welche gut mit den ermittelten PR-Werten fir diese Phase Ubereinstimmt (orange). Die Stei-
gung dieser Trendlinie betragt -0.03/a. Fur die Ermittlung der Trendlinien sind die offensichtlichen Aus-
reisser in den Jahres-PR-Werten, verursacht zum Beispiel durch Probleme mit dem Wechselrichter in
den Jahren 2000, 2001, 2003 und 2004, dem Umbau 2005 sowie dem Ausreisser der nicht mehr un-
terhaltenen PV-Anlage 2017, nicht mit berlicksichtigt worden.
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Entwicklung Performance Ratio liber Betriebsperioden 1 & 2
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Abb. 27: PR-Entwicklung tiber die Betriebsphasen 1990-2004 und 2005-2017; fiir lineare Trendlinien sind offensichtliche
Ausreisser ausgeschlossen worden

Die lineare Degradation der Performance deutet auf ein systematisches Problem hin, zumal der Aus-
gangswert der Performance Ratio nach Ersatz der Wechselrichter auf einem ahnlichen Niveau war
wie in der stabilen Betriebsphase in der ersten Betriebsperiode. Ein direkter Zusammenhang mit dem
Wechselrichtertausch konnte nicht hergestellt werden, da die Degradation des Wechselrichterwir-
kungsgrades nicht nennenswert ist. Eine negative Beeinflussung des Einsatzes von unterschiedlichen
Modultypen oder der neuen Wechselrichter mit den alten Modulen kann nicht ausgeschlossen werden,
kann aber aufgrund der vorhandenen Daten und Komponenten nicht schllissig nachgewiesen werden.

Sommer und Winteranteil

Eine Auswertung des Sommer- und Winteranteils der Produktion Uber die beiden Betriebsperioden
zeigt, dass die Aufteilung in etwa gleich bleibt mit durchschnittlich 37.1% Winteranteil fir die Betriebs-
periode bis 2004 und 36.3% fir die Betriebsperiode ab 2005. Als Definition des Winterstromanteils
wird der Anteil der Wintermonate (Q1 und Q4) des jeweiligen Kalenderjahres am Jahresertrag der Ge-
samtanlage angenommen. Der Winteranteil der PV-Anlage A13 liegt deutlich Uber dem typischen Win-
teranteil einer PV-Anlage im Flachland, was einerseits durch den voralpinen Standort und andererseits
durch die hohe Modulneigung von 45° bedingt ist. Trotz der hohen Modulneigung sind hohe spezifi-
sche Jahresertrage von bis zu 1522 kWh/kWp erreicht worden.
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5.7. Wartung, Betrieb und Unterhalt

Wahrend der ersten Betriebsphase wurden detaillierte Logbiicher zu den eingetretenen Vorfallen wah-
rend dem Betrieb der PV-Anlage gefiihrt. Nebst der Umschreibung der Vorfalle mit ermittelten Ursa-
chen sind die getroffenen Massnahmen und die Dauer bis zur Behebung festgehalten. Soweit mdglich
sind die Auswirkungen der Ereignisse auf den Ertrag ermittelt worden. Dabei hat die Dauer von der
Erkennung des Ausfalls bis zur Behebung einen erheblichen Einfluss auf die Reduktion des Ertrages.
So sind die Probleme mit dem Wechselrichter Prototypen von Siemens mit fortlaufender Betriebsdau-
er immer schwieriger und damit langwieriger zu beheben gewesen. Diese Schwierigkeiten waren ei-
nerseits bedingt durch das nicht mehr vorhandene Wissen zur Architektur und Aufbau des WR sowie
die schwierige Verflgbarkeit von Ersatzteilen. Entsprechend schwerwiegend sind die Ertragseinbus-
sen in den Jahren 2000 und 2001, welche grosstenteils durch Ausfalle beim Wechselrichter zustande
gekommen sind (siehe Abbildung 27). Eine zuverldssige und zeitnahe Serviceunterstitzung fir
Schlisselkomponenten sind fir einen hohen Anlagenertrag entsprechen hoch zu gewichten.

PV 100kW Anlage Domat/Ems

Bericht 01.1. - 31.3.93

Januar

Ein Servicefachmann der Firma Kldckner Mdller ersetzte im Auftrag der Firma Siemens den DC-Motor-Schalter
aus. Er wies darauf hin, dass ein Anschlusskabel relativ stark oxidiert war. Dieser Anschluss war offensichtlich
iiberhitzt.

Betriebszeit 97 %

Zuschaltung der Panels 100 %

Nettoproduktion 5588 kWh

Nettoproduktion pro Betriebstag, Durchschnitt 180 kWh
Februar

Im Inverter-Hauptschrank wurde durch die TNC ein Fehlerstromschutzschalter und die provisorische Sicherung
im Filterteil ersetzt (sieche Inverter-Reparatur vom September '92). Die Betriebszeit der Anlage wird mit nur 92%
notiert. Grund ist eine hartndckige Schneeschicht (ca. 20cm Neuschnee), welche sich auf den Modulen 4 Tage
halten konnte. Das Solarimeter war schneller frei.

Betriebszeit 92 %
Zuschaltung der Panels 100 %
Nettoproduktion 8100 kWh
Nettoproduktion pro Betriebstag, Durchschnitt 314 kWh

Marz

Am 10. 3. konnte die Oberwellenmessung bei einer Leistung von mehr als 90kW AC erfolgreich durchgefiihrt
werden. Bei der Halbjahreskontrolle wurde im String 2.5 auf dem Arrayprint eine Sicherung ausgetauscht

Betriebszeit B8 %
Zuschaltung der Panels 100 %
Nettoproduktion 11263 kWh

Nettoproduktion pro Betriebstag, Durchschnitt 373 kWh
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In der zweiten Betriebsphase ist ebenfalls ein Logbuch geflihrt worden, aber in einer geringeren inhalt-
lichen Informationstiefe. In Kombination mit der nicht weitergefiihrten Messkampagne und damit feh-
lenden Informationen auf String- oder Komponentenebene sind die Auswirkungen der einzelnen Er-
eignisse nur noch in Form des Gesamtertrages (Einspeisezahler) ermittelbar. Die in den Unterkapiteln
5.4 Auswertungen mit Standardjahr und 5.6 Auswertungen mit Modellierungen festgestellte Reduktion
des Ertrages und der PR der PV-Anlage in der zweiten Betriebsphase konnten nicht ausreichend
schnell erkannt und/oder behoben werden, respektive deren Ursache nicht weiter eingegrenzt werden.

Die nachgewiesene Degradation der Komponenten Wechselrichter und PV-Module alleine ist aber klar
nicht alleinig fur die Performance und Ertragsreduktion des Gesamtsystems verantwortlich. Andere
Komponenten wie beispielsweise Steck- oder Klemmverbindungen, ausgefallene Sicherungen, defek-
te Kabel oder dhnliches mussen einen erheblichen Beitrag zur Ertragsreduktion beigetragen haben.
Diese Elemente sollten im Rahmen von Betrieb und Unterhalt periodisch geprift und im Idealfall sogar
praventiv verhindert werden.

Die Reprasentativitat der in den Logbuichern festgehaltenen aufgetretenen Fehler ist nur mit Vorbehalt
auf andere PV-Anlagen zu Ubertragen, da es sich um eine Einzelanlage handelt. Es sind verschiede-
ne Arbeiten zu Auftretenshaufigkeit und Charakterisierung von Anlagefehlern von unterschiedlichen
Projekttragern gemacht worden. Trotzdem sind Anlageniberwachungen in geeigneter Form sehr
wichtig, um eintretende Ausfalle von Komponenten schnell feststellen zu kdnnen. Ebenso zentral sind
Kontrollen der Komponenten im Rahmen des Anlagenbetriebs, um Probleme moglichst frihzeitig er-
kennen und zeitnah beheben zu kénnen. Nur so kdnnen hohe Ertrage garantiert werden.
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6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

6.1. Solarstrahlung

Eine Erfassung oder Ermittlung der standort- und objektspezifisch nutzbaren Solarstrahlung in geeig-
neter Form ist wichtig fiir eine korrekte Uberwachung der Performance einer PV-Anlage, sowohl fiir
gesamtheitliche Betrachtungen als auch flir Modellierungen. Die Erfassung mittels Sensoren (zum
Beispiel Referenzzellen oder Pyranometer) bildet die Situation vor Ort am besten ab. Die in diesem
Projekt erganzend genutzte Moglichkeit Uber standortspezifisch berechnete Solarstrahlungswerte ba-
sierend auf Messwerten von Meteostationen in der Umgebung zeigt gute Ubereinstimmung mit den
gemessenen Werten.

Es konnte nachgewiesen werden, dass sowohl Uber die gesamte Betriebsdauer der PV-Anlage 1990-
2017 als auch insbesondere Uber den Zeitraum der zweiten Betriebsperiode 2005-2017 die Solar-
strahlung zugenommen hat (2.95 kWh/m?/a resp. 14.28 kWh/m?/a). Damit ist grundsétzlich eine Zu-
nahme des Ertrages der PV-Anlage zu erwarten. Die Zunahme des Solarertrages steht im Gegensatz
zu der Degradation der Komponenten, welche zu einer Reduktion des Ertrages fihren. In den nor-
mierten Betrachtungen, zum Beispiel der Performance Ratio, wird die Diskrepanz mess- und sichtbar.

6.2. Degradation der PV-Module

Die sonnenexponierten ausgemessenen PV-Module der Stichprobe weisen eine Leistungsdegradation
zwischen 0.55...1.32% pro Jahr auf. Dies entspricht einer Leistungsreduktion tber die gesamte Be-
triebsdauer von 15%...47%. Der Mittelwert der Reduktion liegt bei 20% Leistungsreduktion.

Fortschritte im Bereich von Komponenten, insbesondere z.B. Anschlussdosen und Stecker, welche
héhere Dichtigkeit gegenliber Feuchtigkeit aufweisen, sowie weiter entwickelte Prifverfahren in den
Fertigungsprozessen, sollten das Eintreten der festgestellten erhdhten Serienwiderstande teilweise
mindern.

Gleichzeitig fuhren diese Fortschritte zu engeren Toleranzbandern in der Fertigung (beispielsweise
heute praktisch nur noch Plustoleranzen in den Nennleistungen der Module, geringere Abweichungen
in den Arbeitspunktstrémen, etc.). Die bereits in den Fertigungsprozessen (Flasher-Reports) prazise-
ren Prifungen erlauben zudem eine bessere Beurteilung des Ausgangszustands der PV-Module. Die-
se Faktoren vereinfachen gute Anlagenlayouts (Verstringung) und optimieren den Planungs- und In-
stallationsaufwand (Modulsortierungen nicht mehr zwingend notwendig) und damit die Installations-
kosten von PV-Anlagen.

6.3. Wechselrichter

Im Vergleich zu dem aus den Messdaten der Messkampagne ermittelten Wirkungsgrad der Wechsel-
richter mit den Messungen vom Prufstand weisen die Resultate auf keine erhebliche Reduktion des
Wirkungsgrades des Wechselrichters hin. Die heute marktiblichen Wechselrichter sind sowohl im sta-
tischen als auch im dynamischen Wirkungsgrad deutlich besser als das untersuchte Gerat des Typs
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SolarMax 60SE. Ein Ersatz der Wechselrichter kann demzufolge auch aus Effizienzgrinden sinnvoll
sein.

Den Problemen mit Ausfallen von Komponenten des Wechselrichters im Betrieb und den damit ver-
bundenen Ertragsausfallen muss Rechnung getragen werden. Eine hohe Verfligbarkeit, respektive
gute Serviceorganisation, sind fur minimale Ausfallzeiten und gute Performance einer PV-Anlage
zwingend. Die Sputnik Wechselrichter haben in ihrer Betriebszeit von 12 Jahren keine nennenswerten
Ausfalle gehabt, im Gegensatz zum Siemens Prototyp-Wechselrichter. Eine weitere mégliche Strate-
gie, den Einfluss von Ausfallen von Wechselrichtern auf den Ertrag zu reduzieren, ist der Einsatz von
mehreren kleineren Wechselrichtern, welcher aber auch immer mit einer Mehrzahl von potentiellen
Ausfallquellen verbunden ist.

Die Messungen des WR auf dem Priifstand haben gezeigt, dass Wechselrichter bei unterschiedlichen
Prifszenarien deutlich unterschiedliche Verhalten sowie Wirkungs- und Umwandlungswirkungsgrade
aufweisen konnen. Entsprechend sind bei der Gerateauswahl die objektspezifischen Anforderungen
zu bertcksichtigen, zum Beispiel zu erwartender Teillastbetrieb oder dynamisches Verhalten. Aktuelle
Wechselrichter sind ausgeglichener, haben aber weiterhin optimale Einsatzbereiche.

6.4. Balance of System (BoS) Komponenten

Die Degradation der PV-Module und der auf dem Prifstand ermittelte Wirkungsgrad des Wechselrich-
ters ergeben nicht die im Ertrag festgestellte Reduktion, insbesondere in den letzten Betriebsjahren
der PV-Anlage. Da weitere technische Komponenten wie zum Beispiel Kabelverluste mehr oder weni-
ger konstant bleiben, ist davon auszugehen, dass Einzelereignisse bei den BoS-Komponenten wie
ausgefallene Sicherungen, defekte Steckverbindungen, schlechte Klemmverbindungen oder Kabel-
schaden zu der drastischen Verschlechterung des Ertrags in den letzten beiden Betriebsjahren gefiihrt
haben. Eine sichere Verifizierung dieser Annahme ware nur durch Kontrollen vor Ort mdglich, was im
Rahmen des 2017 erfolgten Repowerings leider nicht gemacht wurde.

Der Einfluss der BoS Komponenten auf die Reduktion des Gesamtertrages ist etwa dhnlich hoch wie
der Einfluss der Degradation der PV-Module.

Fortschritte im Bereich von Klemmverbindungen, Steckverbindungen, Anschlusskasten und Schutz-
komponenten sowohl betreffend Qualitat als auch Zuverlassigkeit lassen einen geringeren Einfluss auf
den Ertrag von kunftigen PV-Anlagen erwarten.

6.5. Betrieb und Wartung

Eine durchgehende Uberwachung der Funktionalitdt der PV-Anlage sowie entsprechendes zeitnahes
Vorgehen zur Minimierung des Ertragsausfalls Uber die gesamte Betriebsdauer der PV-Anlage sind
essentiell. Die Wartung und periodische Kontrolle von PV-Anlagen ist fur die rechtzeitige, im Idealfall
sogar praventive, Behebung von potentiellen Stérereignissen oder Ausfallen entscheidend. So kénnen
beispielsweise mittels Thermografie-Aufnahmen schlechte Klemm- oder Steckverbindungen identifi-
ziert werden bevor es zu Ausfallen oder Schadden kommt oder mittels Isolationsmessungen rechtzeitig
Schaden an Kabelisolationen oder Steckverbindungen erkannt werden.
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6.6. Beurteilung Ertrag und Performance der PV-Anlage A13

Die PV-Larmschutz-Anlage A13 hat in guten Betriebsjahren ohne Ausfélle bei Komponenten mit ho-
hen spezifischen Ertragen (max. 15622 kWh/kWp) gezeigt, dass bei guter Standortwahl auch mit da-
mals marktiblichen Komponenten hohe Ertrage und Performance mdglich sind. Durch korrektes An-
lagendesign kénnen Einflisse wie Schneebedeckung oder Verschmutzung auch an Verkehrstragern
minimiert werden. Eine einmalig durchgeflhrte Reinigung der Module hat keine nennenswerte Ver-
besserung in der Performance gebracht.

Eine gute Auslegung der PV-Anlage mit Komponenten, welche aufeinander abgestimmt sind und die
Berlcksichtigung der objektspezifischen Situation sind wichtige Voraussetzungen fiir eine hohe Per-
formance der PV-Anlage. Die gut abgestimmte PV-Anlage A13 weist bei Normalbetrieb eine stabil ho-
he Performance auf mit Maximalwerten von 0.80 auf.

6.7. Anwendbarkeit der gefundenen Resultate

Trotz technischer Fortschritte bei den Schlisselkomponenten sind kurze Ausfallzeiten fir die Perfor-
mance der Gesamtanlage von grosser Wichtigkeit. Dafiir ist eine Uberwachung, welche auch die So-
larstrahlung in geeigneter Form berticksichtigt, notwendig. Die Uberproportionale Ertragsreduktion fir
die untersuchte Anlage hat die Wichtigkeit von Zuverlassigkeit, Ausfallsicherheit und Anlagentberwa-
chung zur schnellen Erkennung und Behebung bei Eintritt von Schaden bestatigt.

Mit Investitionskosten, welche schneller sinken als die ebenfalls sinkenden Betriebs- und Unterhalts-
kosten, steigt der relative Anteil der Betrieb- und Unterhaltskosten an den Stromgestehungskosten.
Gleichzeitig hat die Untersuchung den Einfluss einer guten Anlageniberwachung und eines Betriebs
mit minimierten Ausfallzeiten gezeigt. Ein optimiert angepasstes Betriebskonzept ist fur die Wirtschaft-
lichkeit daher essentiell.

6.8. Kinftige Untersuchungen von PV-Anlagen gegen Ende der
Betriebsdauer

Die TNC Consulting AG konnte bereits bei Bekanntgabe des Repowerings durch die Rhiienergie AG,
d.h. vorgangig zu diesem Projekt, eine kleine Anzahl an Modulen sowie einen der zwei Wechselrichter
vor der Entsorgung flir die Ausmessung auf den Priifstanden sicherstellen. Das Modul-Sample ist ge-
messen an der Anzahl der PV-Module in der gesamten Anlage relativ gering (15 aus 2'208 Modulen,
entspricht 0.679%). In Kombination mit der breiten Streuung an in den Messungen festgestellter Leis-
tungsreduktionen (15%...37%) sind eindeutige Aussagen zur Degradation der PV-Module Uber die
gesamte Anlage nur mit entsprechendem Vorbehalt moéglich. Fiur kinftige Untersuchungen von PV-
Anlagen uber lange Betriebszeiten und das Verhalten von Degradation und Ertragsreduktion unter
realen Betriebsbedingungen ist die rechtzeitige Sicherstellung eines grésseren Samples an Hardware-
Komponenten fur die Ausmessung auf Prufstdnden anzustreben.
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7. Ausblick

Mit dem Ziel, das 2017 erfolgte Repowering der PV-Anlage A13 beurteilen zu kénnen, wird in der ers-
ten Jahreshalfte 2019 in einem zweiten Teilprojekt ein Vergleich zwischen der PV-Anlage A13 vor und
nach dem Repowering von 2017 erfolgen. Dabei werden die in diesem Projekt erarbeiteten Ertrags-
und Performancewerte von 1990-2017 mit jenen des ersten vollstdndigen Betriebsjahres nach dem
Repowering, also 2018, verglichen. Im Fokus dieser systematischen Gegenuberstellung werden dabei
die technischen Entwicklungen der Komponenten und die Wirtschaftlichkeit des Repowerings stehen.
Dabei sollen Ertragswerte pro Flache, Wirkungsgrade und Performancekennzahlen sowie der 6kono-
mische Aufwand des Ersatzes der Schlliisselkomponenten verglichen werden. Das Projekt wird von
der TNC Consulting AG und der Rhiienergie AG durchgefiihrt und vom Kanton Graubiinden finanziert.

Mit den zwei A13 Teilprojekten, der retrospektiven sowie der vergleichenden Analyse der PV-Anlage,
wird bezweckt, Erkenntnisse aus der vertieften Langzeituntersuchung der Anlage A13 zu ziehen, wel-
che zu hohen Ertragen und Performance von kinftigen PV-Anlagen beitragen kénnen.

Die bisherigen Resultate zeigen auf, dass die Degradation der Komponenten ebenso wie zuverlassige
Modelle zum nutzbaren Solarstrahlungsangebot in Ertragsprognosen korrekt berticksichtigt werden
mussen. Ein geeignetes Monitoring (zur raschen Erkennung von teilbetrieblichen Ausfallen und der
nutzbaren Solarstrahlung) und eine systematische Priifung und Wartung, insbesondere auch der Ba-
lance of System-Komponenten, sind entscheidend fir die Gesamtperformance und -ertrage von PV-
Anlagen. Der Einfluss der BoS-Komponenten auf die Ertragsreduktion liegt in der gleichen Grdssen-
ordnung wie der Einfluss der PV-Moduldegradation.

Die laufenden technischen Weiterentwicklungen der einzelnen Komponenten beschranken sich nicht
nur auf ihre erhodhte Effizienz und Zuverlassigkeit und somit auf bessere Ertrags- und Performance-
werte, sondern bieten vermehrt auch Méglichkeiten zur Integration in Uberwachungssysteme mit er-
héhter Konnektivitat und Digitalisierung. Diese neuen Moglichkeiten unterstitzen die fur hohe Ertrage
und Performance wichtige Anlagenverflugbarkeit effizienter zu gewahrleisten. Ein entsprechendes Be-
triebs- und Wartungskonzept sowie gute Servicedienstleistungen und -verfligbarkeit fiir die Kompo-
nenten sind ebenfalls zentrale Elemente flr hohe Ertrage Gber die gesamte Anlagenbetriebsdauer.

Die Laufzeit und das Verhalten von PV-Anlagen Uber die gesamte Betriebsdauer sollten in weiterfih-
renden Projekten auch kiinftig untersucht werden. Dabei sind sowohl Aspekte mit statistischer Rele-
vanz als auch die detaillierte Analyse von Komponenten wichtige Elemente. Die statistische Relevanz
von Gesamtbetrachtungen kann beispielweise mit Projekten wie jenem zur Auswertung der Perfor-
mance der Schweizer PV-Anlagen erreicht werden, indem die erfasste grosse Anzahl von PV-Anlagen
(aktuell 12% der in der Schweiz installierten Nennleistung) Uber langere Betriebsdauern erfasst und
ausgewertet werden. Einzelne Komponenten, neben den Modulen und den WR insbesondere auch
BoS sowie deren Verhalten Uber die erwarteten Laufzeiten, sollten anhand von Einzelprojekten detail-
liert untersucht werden. Dazu sind detaillierte Messkampagnen notwendig, welche auf String- oder gar
Komponentenebene ausgewertet werden kénnen.

Die Zusammenflhrung von erfassten und ausgewerteten Daten von einer statistisch relevanten An-
zahl von PV-Anlagen sowie den detaillierten Erkenntnissen auf String- und Modulebene aus Mess-
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kampagnen und Monitoring stellen kinftige Herausforderungen dar. Digitalisierung und Big Data bie-
ten auch in diesem Bereich bisher ungenutzte Mdglichkeiten flr Erkenntnisgewinne. Gleichzeitig gilt
es, die Datenqualitat und -sicherheit zu garantieren.

Eine Untersuchung von Modulen und Wechselrichtern sowie allenfalls auch BoS-Komponenten am
Ende von ihrer Laufzeit auf kalibrierten Prifstdnden und nach einheitlichen Standards sollte die Aus-
wertungen von Feldmessungen ergdnzen und somit eine Verifizierung und Validierung der Resultate

erlauben.

Mit gewonnen Erkenntnissen kénnen die Modelle zu Ertragsprognosen und Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen uberprift, verfeinert und weiterentwickelt werden. Diese Modelle sind fur Photovoltaikanlage
als wichtiger Beitrag zur kiinftigen Energieversorgung relevant.
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9. Anhang
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